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GRADSKO VIJECE

Broj: 01-GV-02-335/22
Sarajevo, 23.02.2022. godine

Na osnovu ¢lana 26. stav 1. tatka 2. i ¢lana 74. stav 1. Statuta Grada Sarajeva (,,Sluzbene novine
Kantona Sarajevo”, broj 34/08 — pregiséeni tekst), Gradsko vije¢e Grada Sarajeva, na 12. sjednici
odrzanoj dana 23.02.2022. godine, primilo je k znanju

Informaciju o tehni¢kom pregledu izvedenih radova na poslovnom objektu ,,Vidikovac® na
Trebevidu.

PREDSJEDAVAJUCI GRADSKOG VIJECA

Jasmin Ademovié, s.r.

Adresa: Hamdije Kredevijakovida 3
71000 Sarajevo, BiH

Tel: +387 33 216 659

Fax: +387 33 205874

Email:  gsgv@sarajevo.ba

Web:  gradskovijece.sarajevo.ba
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GRADONACELNICA

INFORMACIJA
O TEHNICKOM PREGLEDU IZVEDENIH RADOVA NA POSLOVNOM
OBJEKATU ,, VIDIKOVAC“ NA TREBEVICU

Sarajevo, februar 2022. godine

Adresa: Hamdije Kre$evljakovica 3
71000 Sarajevo, BiH

Tel: +387 33 407 443

Fax: +387 33 208 341

Email:  grad@sarajevo.bha

Web:  www.sarajevo.ba




Grad Sarajevo je 21.05.2021. godine, putem Pravobranilagtva grada Sarajeva, Opéini Stari Grad
Sarajevo, SluZbi za urbanizam, prostorno uredenje, imovinsko-pravne, geodetske poslove, katastar i
stambene poslove, a shodno odredbama Zakona o prostornom uredenju Kantona Sarajevo (,,Sluzbene
novine Kantona Sarajevo®, br. 24/17 i 1/ 18, ) podnio Zahtjev za izdavanje odobrenja za upotrebu
gradevine za poslovni objekat ,,Vidikovac®.

Uz navedeni Zahtjev priloZena je slijede¢a dokumentacija:

1. Rjedenje broj: UP-1-05-23-1844/19-1H od 27.05.2019. godine sa klauzulom pravosnaznosti —
odobrenje za gradenje;

2. Izjava koordinatora nadzorne sluzbe i svih nadzora po fazama nad izvodenjem radova na
izgradnji poslovnog objekta na mjestu porusenog hotela te radove vanjskog uredenja na
Vidikoveu — Opéina Stari Grad Sarajevo akt broj: 379-07/19 od 20.05.2021. godine;

3. Izjava Izvodaga Unigradnja d.d. Sarajevo — gradevinsko-zanatski radovi akt broj: 01-272/21
od 19.05.2021. godine;

4. Izjava Izvodata Unigradnja d.d. Sarajevo — instalacije vodovoda i kanalizacije akt broj: 01-
272-1/21 od 19.05.2021. godine;

5. Izjava Izvoda¢a Unigradnja d.d. Sarajevo — elektroinstalacije — jaka struja akt broj: 01-272-
2/2 0d 19.05.2021. godine;

6. lzjava Izvodaca Unigradnja d.d. Sarajevo — elektroinstalacije — slaba struja akt broj: 01-272-
3/2 0d 19.05.2021. godine;

7. lIzjava Izvodaga Unigradnja d.d. Sarajevo — maginske instalacije akt broj: 01-272-4/21 od
19.05.2021. godine;

8. Izjava Izvodata Unigradnja d.d. Sarajevo — vanjsko uredenje akt broj: 01-272-4/21 od
19.05.2021. godine i

9. Obavijest Dinalsa d.o.0. Sarajevo obavjestenje o zavr$enim radovima akt broj: 0253/21 od
19.05.2021. godine.

Obzirom da objekat Vidikovac u trenutku podnoSenja Zahtjev za izdavanje odobrenja za upotrebu
gradevine nije imao prikljutak na vodovodni sistem, odnosno nije imao protupozarni hidrantski
sistem i sanitarnu vodu, $to je uslovu za izdavanje upotrebne dozvole, hitno se pristupilo rjeSavanju
ovog problema. Zapo&eli su intenzivni pregovori sa Opstinom Istoéni Stari Grad da se u $to kra¢em
roku zavr§i zapoCeti projekat polaganja cjevovoda od Brusa do Vidikovea i stavi u funkciju.

Nakon $to je Opstina Istocni Stari Grad zavrsila radove na polaganju cjevovoda, izvriila tehni&ki
prijem te isti predala na upravljanje komunalnom preduze¢u JP VIK a.d. Pale, Grad Sarajevo je
zaklju¢io ugovor o isporuci vode te je izvrieno prikljucenje objekta Vidikovac na vodovodnu mrezu.
Tako je nova gradska administracija uspjela rijesiti jedan od najveéih problema na realizaciji projekta
izgradnje objekta Vidikovac — vodosnabdjevanje.

Ovim su se stekli uslovi da Opéina Stari Grad, $est mjeseci nakon podnoSenja Zahtjeva, RjeSenjem
brpj UP-1-05-19-2258/21-IH od 11.11.2021. godine formira struénu Komisiju za vrienje tehnickog
pregleda izvedenih radova poslovnog objekta ,,Vidikovac*,

Pocetak rada Komisije je bio 19.11.2021. godine, nakon &ega je Komisija dala Privremeni izvjestaj
broj UP-1-05-19-2258/21-1H od 15.12.2021. godine, gdje je zakljugeno slijedece:

»Nakon pregleda investiciono-tehnicke dokumentacije te uvidom na licu mjesta, utvrdeno je stanje
izvedenih radova izgradnje poslovnog objekta na mjestu poruSenog hotela, te radova vanjskog
uredenja parcele na lokalitetu ,, Vidikovac-Trebevié. Utvrdeno Je da postoje odredeni nedostatci koji
se moraju otkloniti.




Prijedlog Komisije je da Opéinska Sluzba donese Zakljucak kojim ée se utvrditi rok do 90 dana za
otklanjanje navedenih nedostataka, nakon Cega ce ista Komisija ponovo napraviti uvidaj na licu
mjesta i donijeti konacan stav za tehnicki prijem predmetnog objekta.*

Privremeni izvjestaj Komisije za vr$enje tehni¢kog pregleda izvedenih radova poslovnog objekta
»Vidikovac* je u prilogu ovog materijala, kao i ostala relevantna dokumentacija.

Trenutno Grad Sarajevo provodi aktivnosti na iznalaZenju nadina da se navedeni nedostatci otklone
kako bi se u najkraéem vremenskom roku stekli uslovi za dobivanje upotrebne dozvole, odnosno kako
bi se stekli uslovi za objavljivanje Javnog poziva za izdavanje poslovno-ugostiteljskog objekta
Vidikovac, kako bi ova visemilionska investicija imala svrhu.



OPCINA STAR| GRAD
Sluzba za urbanizam

br. UP-|-05-19-2258/21-IH

PRIVREMENI 1ZVJESTAJ

o izvréenom tehnitkom pregledu izvedenih radova izgradnje
poslovnog objekta na mjestu porusenog hotela, te radova vanjskog uredenja parcele na
lokalitetu ,Vidikovac-Trebevig”

Sarajevo, decembar 2021. godine




Na osnovu rjeSenja Sluzbe za urbanizam Opéine Stari Grad Sarajevo, br. UP-1-05-19-
2258/21-1H od 11.11.2021. godine, odredena je struéna komisija za vr$enje tehnigkog pregleda
izvedenih radova izgradnje poslovnog objekta na mjestu poruSenog hotela, te radova vanjskog
uredenja parcele na lokalitetu +Vidikovac-Trebevi¢” , a po zahtjevu investitora Grada Sarajeva.

Potetak rada Komisije je bio dana 19.11.2021. u 16 h, uz predhodni dogovor sa
investitorom i &lanovima i to u sliedetem sastavu:

S dipl.ing.arh. Predsjednik komisije i fazu grad.zanatskih radova

pl.ing.arh. €lan komisije za fazu vodovoda i kanalizacije
dipl.ing.grad. ¢lan komisije za fazu konstrukcije

diplLing.el. ¢lan komisije za fazu elektroinstalacija
dipl.ing.znr i zop. &lan komisije za zadtitu na radu i zagtity od poZara
dipl.ing.mas. ¢lan komisije za fazu masinskih instalacija

, dipl.ing.geod. lan komisije za lokaciju

Opsti podaci :

. Investitor : Grad Sarajevo (putem Pravobranilagtva Grada)
° Objekat: poslovni objekat; vanjsko uredenje parcele,

o Spratnost: Sut+V.P.+1

. Lokacija: lokalitet ,Vidikovac-Trebevic®.

Predoena dokumentacija:

- Rjesenje-urbanistitka saglasnost za radove izgradnje poslovnog objekta na mjestu
poru$enog hotela, te radova vanjskog uredenja parcele, na lokalitetu "Vidikovac-Trebevig,
br: UP-1-05-23-2798/18-1H od 26.10.2018. godine, izdato od Sluzbe za urbanizam Opéine
Stari Grad Sarajevo; riesenje je pravosnazno 26.10.2018.godine;

- Rje$enje-odobrenje za gradenje za radove izgradnje poslovnog objekta na mjestu
porusenog hotela, te radova vanjskog uredenja parcele, na lokalitety "Vidikovac-Trebevig,
br: UP-1-05-23-1844/19-IH od 27.05.2019 godine, izdato od Sluzbe za urbanizam Opcine
Stari Grad Sarajevo; rjieSenje je pravosnazno 28.05.2019.godine;

- Glavni projekat, uraden od strane STUDIO ARH" d.o.0. Sarajevo, februara
2019.godine, ovjeren od nadlezne Sluzbe Optine Stari Grad pod brojem: UP-1-05-23-
1844/19 od 27.05.2019.godine;

- Projekat izvedenog stanja

- Elaborat primjenjenih mjera zatite na radu uraden od strane Zavoda za zastitu na
radu- mart 2019.godine;

- Elaborat primjenjenih mjera zastite od pozara i eksplozije uraden od strane Zavoda
za zatitu na radu-mart 2019.godine;



- Odgovor na zahtjev za saglasnost K.J.K.P. ,Vodovod i kanalizacija, broj: 348-2/19
od 11.02 .2019.godine;

- Odgovor na zahtiev za saglasnost na Glavni projekat broj: 4385/19 od
17.05.2019.godine. U navedenom aktu ~vodovod | Kananalizacija* d.0.0. Sarajevo
navodi da za odvodnju sanitarno- fekalnih voda koristit ¢e se postojeca vodonepropusna
septiCka jama, a oborinske vode oluénih vertikala razljevat ée se po okolnom terenu
shodno navedenom nije potrebna izgradnja Bioloskog uredaja za tretman otpadnih voda;

- Glavni projekti su ovjereni od strane K.J.K.P. ,Vodovod i kanalizacija’~ Pogon
kanalizacije;

- Nadelna saglasnost na Glavni projekat broj: 1847/19 od 17.05.2019.godine od
_étrane JP ,VODOVOD | KANALIZACIJA" a.d. PALE;

i Kantonalna uprava za inspekcijske posiove Kantona Sarajevo- Inspektorat
sanitarne, zdravstvene i farmeceutske inspekcije- Rjegenje br. UP-1-14-10/06-37-07274/19
od 10,04.20‘1 9.godine;

- Potvrda o primjenjenosti mjera zastite na radu broj: 76/19 od 02.04.2019. godine
uradena od girane ~Zavod za zastitu na radu’- Sarajevo;

- Potvrda o primjenjivosti mjera zastite od pozara broj: 68/19 od 02.04-2019. godine
uradena od strane ,Zavod za zagtitu na radu”- Sarajevo:

- Glavni projekti su ovjereni od strane Zavoda za zaédtitu na radu-Sarajevo;

- Ugovor o usporuci vode za pice izmedju JP ,Vodovod i kanalizacija" a.d. Pale. i
Grad Sarajevo;

- Saglasnost na lokaciju objekta na lokalitetu ,Vidikovac'od strane JP ,Vodovod i
kanalizacija" ad Pale broj 3015/21 od 29.9.2001.godine;

- Zapisnik za ispravnost kanalizacione instalacije na vodonepropusnost od strane
lzvodjata ,Unigradnja ,DD Sarajevo, od 14.12.2020 godine;

- Zapisnik o ispravnosti Hidrantske instalacije na pritisak — lzvodja¢ ,Unigradnja
DDSarajevo od 08.12.2020.godine;

- Zapisnik o ispitivanju atmosferske kanalizacije na nepropusnost od 12.2020.godine-
lzvodjac ,Unigradnja ,DD Sarajevo od 14.12.2020.godine;

- Zapisnik o ispitivanju vodovodne instalacije na pritisak od 2.2020 lzvodjaé
»Unigradnja ,DD Sarajevo od 14.12.2020.godine:

- Zapisnik broj: 4927/21 od 19.11.2021 od strane firme Proving d.o.0 o provijeri i
ispitivanju ispravnosti i funkcionalnosti hidrantske mreze za poslovno ugostiteljski
objekat, Vidikovac'-Rezultati ispitivanja: ispitivanje unutrasnjih hidrantskih izvoda izvréeno
je mjerenjem protoka i pritiska na mlaznici sa otvorom 12mm:;

- Ugovor o suksecivnoj nabavei usiuge crpljenja septicke jame, zakljuéen dana
01.07.2020.godine, izmedu JP Sarajevo | KIKP*Vodovod kanalizacija"d.o0.0.;

- Zapisnik o pregledu projekine dokumentacije uraden od strane Zavoda za zastitu
na radu Sarajevo, broj: 146/19 od 02.04.2019. godine;

- Potvrda kojom se potvrduje da su pri izradi investiciono — tehnicke dokumentacije
za izgradnju, primjenjene propisane mjere | normativi za Zastity na radu u skladu sa
Zakonom | propisima donesenim na osnovu Zakona, broj: 75/19 od 02.04.2019. godine:

- Potvrda kojom se potvrduje da su pri izradi investiciono — tehnicke dokumentacije
za izgradnju, primjenjene propisane mjere | normativi za Zadtitu od pozara u skladu sa
Zakonom | propisima donesenim na osnovu Zakona, broj: 68/19 od 02.04.2019. godine;

- Elaborat primjenjeni mjera zastite na radu uraden od strane Zavoda za zastitu na
radu, marta 2019.godine;
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- Elaborat primjenjeni mjetra zastite od poZara | eksplozije uraden od strane Zavoda
za zastitu na radu, marta 2019.godine;

- lzvjestaj o periodiénom pregledu aparata za poéetno gaSenje pozara, uraden od

strane MAHER d.o.0. Sarajevo, broj: 3559/21 od 21.11.2021. godine;

- Zapisnik o provjeri | ispitivanju ispravnosti | funkcionainosti hidrantske mrese

uraden od strane Proving d.o.o0. Sarajevo, broj: 4927/21 od 19.11.2021. godine;

- Potvrda o ispravnosti | funkcionalnosti hidrantske mreZze, uradena od strane

Proving d.o.0. Sarajevo, broj: 4927/21 od 19.11.2021. godine;

- Zapisnik o izvréenom ispitivanju  ispravnosti | funkcionalnosti  sistema za
automatsko otkrivanje | dojavu pozara, uraden od strane Vatrosistemi d.o.o. Sarajevo,
broj: 16-1-0322/21 od 03.06.2021. godine;

- Saglasnost Elekiroprivrede, predhodna elektroenergetska saglasnost broj:

243643/19 od 05.03.2019. godine;

- lzvijestaj o izvréenom pregledu | ispitivanju elektricne instalacije uraden od strane

Tehnoinspekt d.o.o. Sarajevo, broj: 16-11-0321/21 od 03.06.2021. godine;

- lzvjestaj o izvrenom pregledu i ispitivanju gromobranske instalacije | galvanske

povezanosti metalnih masa,uraden od strane Tehnoinspekt d.o.0. Sarajevo, broj: 11-835-

1-21 od 17.11.2021. godine;

- Projekti o liftovima uradeni od strane EURO PROST d.o.o. broj: 2410, 2411 i 2413

od 04/2020 koji sadrze i Elaborate o sigurnosti na radu i zastite od pozara;

- Saglasnost Eko dimnjaéara d.o0.o0. Sarajevo broj: 13A-04/19 od 10.04.201 9.godine;

- Naknada za skloniste, broj: UP-1-05-23-1839/19-1H od 24.05.2019. godine;

- Priviemeni zbirni izvjestaj o izvrSenoj reviziji faza Elaborat zadtite na radu

preliminarni izvjestaj Glavnog projekta, uraden od strane DSC d.o.o. Sarajevo;

- Priviemeni zbirni izvjestaj o izvréenoj reviziji faza Elaborat zagtite od poZara

preliminarni izvjestaj Glavnog projekta, uraden od strane DSC d.o0.0. Sarajevo:

- Glavni projekat, uraden od strane 2 TUDIO ARH" d.o.0. Sarajevo, februara

2019.godine, ovjeren od nadlezne Slufbe Opctine Stari Grad pod brojem: UP-|-05-23-

1844/19 od 27.05.2019.godine;

- Projekat izvedenog stanja uraden od strane »STUDIO ARH" d.0.0. Sarajevo;

- Glavni projekat, masinske instalacije — knjiga 4, izraden od strane ~Studio ARH"

d.o.o. Sarajevo, uraden februara 2019, godine, broj 01/19.

Glavni projekat izraden od strane wotudio ARH" d.0.0. Sarajevo februar 2019 godine,
ovjeren od strane Opéine Stari Grad Sarajevo — Elektroinstalacije knjiga 3;

Elektroenergetska saglasnost broj 243643/2019 od 05.03.2019 godine;

Protokol o izvrSenoj pregledu i ispitivanju gromobranske instalacije i galvanske povezanosti
metalnih masa br. 16-1-0322/21 od 03.06.2021 godine, izdat od strane firme
»TEHNOINSPEKT" d.0.0. Sarajevo;

Protokol o izvrSenoj pregledu i ispitivanju elektri¢ne instalacije br. 16-11-0321/21 od
03.06.2021 godine, izdat od strane firme ~TEHNOINSPEKT" d.o0.0. Sarajevo

RjeSenje o imenovanju voditelja elektroinstalaterskih radova br. 01-556-1/19/20 od
01.08.2020 ~ Unigradnja d.d.Sarajevo;

Zapisnik o izvrSenom ispitivanju ispravnosti i funkcionalnosti sistema za automatsko
otkrivanje i dojavu poZara br. 11-835-1-21 od 17.11.2021 godine - Vatrosistemi d.o.0.

Zapisnik o ispitivanju instalacija i pustanju u rad sistema tehnitke zastite - 17.11.2021
ProTeam d.o.0;



Projekat elektriénog osobnog MRL lifta — bez masinske prostorije, za prevoz osoba i terets
od suterena do prizemija objekta, nosivosti 1.125 kg / 15 osoba, sa 2 stanice | 2 ulaza na
istoj strani voznog okna, uraden od strane firme ,Euro Prost" d.0.0. Gracéanica, broj 2410
od 04/2020. projekat je odobren i ovjeren od strane projektanta potpisom i nadzornog
organa pecatom i potpisom, bez broja i datuma ovjere:

Upotrebna dozvola za lift na elektriéni Pogon za prevoz osoba i tereta, fabritkog broja 2020-
2410 i identifikacijskog broja 12297, broj 0251/21 od 24.05.2021. godine, sa izvjestajem o
pregledu i ispitivanju lifta br. IILE-P5036/21 od 24.05.2021. godine;

Certifikat za lift na elektricni pogon za prevoz osoba i tereta, identifikacijskog broja 12297, o
uskladenosti sa Naredbom o sigurnosti liftova (SI. Glasnik BiH br. 99-12) i BAS EN 81-
20:2015 Sigurnosnim pravilima za konstrukciju | ugradnju liftova, broj 09-LE 2330-21 od
24.05.2021. godine;

Projekat elektriénog osobnog MRL lifta — bez masinske prostorije, za prevoz osoba od
suterena do prvog sprata objekta, nosivosti 450 kg / 6 osoba, sa 3 stanice j 3 ulaza na istoj
strani voznog okna, uraden od strane firme ,Euro Prost" d.o.o. Gracanica, broj 2411 od
04/2020. projekat je odobren | ovjeren od strane projektanta potpisom i nadzornog organa
pec€atom j potpisom, bez broja i datuma ovjere;Ovaj projekat ima pod istim brojem 2411 j u
verziji od 05/2020, bez ovjera, u kojem se nalazi Izjava projektanta/izvodaca radova za lift,
fime ,Eurc Prost* d.o.o. Graganica © pridrZavanju mjera i uslova iz Pravilnika o
obaveznom atestiranju liftova na elektricni pogon za vertikalni prevoz osoba i tereta (SI.
List RBiH br. 27/90), bez broja i datuma, kao i atesti i certifikati ugradene opreme i uredaja
za elektritni lift: pogon, hvata&ki uredaj, zabrava spratnih vrata | operatora automatskih
vrata, regulator brzine, elastiéni odbojnik, nosivo &eligno uze i yze za regulator brzine,
vodilica — kabina, vodilica — kontrateg, izolacioni tepih;

Projekat elektri¢nog osobnog MRL lifta ~ bez masinske prostorije, za prevoz osoba od
suterena do prvog sprata objekta, nosivosti 900 kg / 12 osoba, sa 3 stanice i 3 ulaza na
istoj strani voznog okna, uraden od strane firme ,Euro Prost* d.o.o. Gratanica, broj 2412
od 06/2020, bez ovjera:

Projekat elektrignog osobnog MRL lifta — bez masinske prostorije, za prevoz osoba od
suterena do prvog sprata objekta, nosivosti 900 kg / 12 osoba, sa 4 stanice i 3+1 ulaza sa
prolaznom kabinom pod 90° voznog okna, uraden od strane firme «Euro Prost* d.o.o.
Gratanica, broj 2413 od 04/2020. projekat je odobren j ovjeren od strane projektanta
potpisom i nadzornog organa pecatom i potpisom, bez broja i datuma ovjere.Ovaj projekat
ima pod istim brojem 2413 i u verziji od 07/2020, bez ovjera, u kojem se nalazi Izjava
projektanta/izvodaca radova zg lift, firme ,Euro Prost* d.o.0. Gratanica o pridrzavanju
mijera i uslova iz Pravilnika o obaveznom atestiranju liftova na elektrigni pogon za vertikalni
prevoz osoba i tereta (SI. List RBiH br. 27/90), bez broja i datuma, kao i atesti i certifikati
ugradene opreme i uredaja za elektricni lift: pogon, hvatacki uredaj, zabrava spratnih vrata
i operatora automatskih vrata, regulator brzine, elasti¢ni odbojnik, nosivo &eligno uze i use
za regulator brzine, vodilica - kabina, vodilica — kontrateg, izolacioni tepih;

Zapisnik o izvréenoj tlaénoj probi za mrezu fan coil aparata, bez broja od 10.06.2020.
godine;

Zapisnik o izvrenoj tlatnoj probi za mrezu klima komora, bez broja od 13.06.2020. godine;

Zapisnik o izvrSenoj tlaénoj probi za mrezu podnog grijanja, bez broja od 14.06.2020.
godine;

Zapisnik o izvr§enoj tlagnoj probi za mresy radijatorskog grijanja, bez broja od 14.06.2020.
godine;



lzvodag: ,, Unigradnja“d.o.o. Sarajevo Faza 1
wDinalsa * d.o.o0. Sarajevo Faza 2

* Ugovor br. 01/04-14-4350-6/19 zakljucen 25.07.2019.godine, izmedu Grada Sarajeva kao
investitora i ,Unigradnje” d.o.o. Sarajevo; Ugovor o ustupanju ugovora zakljuten izmedy
Crada Sarajeva, JP .Sarajevo" d.o.o. i ~Unigradnje" d.o.o. Sarajevo dana
26.09.2019.godine;

e Ugovor o izvodenju naknadnih i nepredvidenih radova br. 02-05-582/20 zakljuéen
06.03.2020.godine, izmedu JP Sarajevo” d.0.0. kao investitora i ,Unigradnje* d.o.o.
Sarajevo; Ugovor o izvodenju naknadnih i nepredvidenih radova br. 01-05-1397/20
zakljuen 29.06.2020.godine, izmedu JP ~Sarajevo" d.0.0. kao investitora i ~Unigradnje"
d.o.o. Sarajevo;

* Rjesenje o imenovanju voditelja gradnje na objektu br. 01-556/19 od 07.08.2019.godine
kojim je Sadikovi¢ Fadila dipl.ing.arh. imenovana za voditelja gradenja ispred =
Unigradnje" d.o.0. Sarajevo:

* lzjava od strane izvodaca radova o zavréenim radovima br.01-272/21 od 19.05.2021 .godine,
da su radovi izvedeni u skladu sa ugovorom, sa investiciono tehnikom dokumentacijom, u
skladu sa odredbama zakona, tehnitkim mjerama, normama, standardima i propisima koji
vaZe za ovu vrstu radova. Izjava potpisana od strane direktora izvodaga radova;

* lzjava izvodadéa broj 01-272-1/21 od 18.5.2021.9.: po ugovoru i predmijeru i predratunu za
izvodenje svih instalacija vodovoda i kanalizacije na izgradniji poslovnog objekta na mijestu
porusenog hotela na Vidikovcu Opéina Stari Grad Sarajevo;

* lzjava izvodata o zavrietku radova- Jaka struja br. 01-272-2/21 od 19.05.2021 godine —
Unigradnja d.d. Sarajevo;

e lzjava izvodada o zavrsetku radova- Slaba struja br. 01-272-3/21 od 19.05.2021 godine -
Unigradnja d.d.Sarajevo;

¢ lzjava izvodaga radova »Unigradnja" d.o.0. Sarajevo o izvedenim radovima prema Ugovoru i
predmjeru i predratunu za izvodenje svih masinskih instalacija, broj 01-272-4/21 od
19.05.2021. godine. )

* Ugovor o izvodenju zavrsnih radova na objektu i vanjskom uredenju, br. 01/04-11-6363-
5/20 zakljuéen 05.01.2021.godine, izmedu Grada Sarajeva kao investitora i ,Dinalse" d.o.0.

Sarajevo;
* Rjesenje o imenovanju voditelja gradnje na objektu od 15.02.2021.godine, kojim su Dino
Bajramovi¢ d.i.g. i Dika Lonco dig. imenovani za voditelia radova ispred

“‘Dinalse” d.0.0. Sarajevo;

* lzvjestaj zavrsnih radova od 25.05.2021.godine izraden od strane ‘Dinalsa“ d.o.0. Sarajevo;

* Obavijest o zavrsenim radovima br.0253/21 od 18.05.2021.godine dostavljen od strane
‘Dinalsa” d.o.0. Sarajevo;

e Zapisnik o izvr§enom ispitivanju na vodonepropusnost krovne izolacije br. 0253/21 od
19.05.2021.godine uraden od strane ‘Dinalsa” d.o.o. Sarajevo;

* lzjava od strane izvodada radova Dinalsa d.o.o. Sarajevo, o zavrgenim radovima da su
radovi izvedeni u skladu sa ugovorom, sa investiciono tehni¢kom dokumentacijom, u skladu
sa odredbama zakona, tehnickim mjerama, normama, standardima i propisima koji vaze za
ovu vrstu radova. Izjava potpisana od strane direktora izvodaga radova;




e Ugovor o izvodenju radova izmedu ~Unigradnja* d.o.o. Sarajevo, i Interclima" d.o.o.
Sarajevo, broj: 60-01/19 od 06.11.2019, godine;

* Odluku o imenovanju rukovodioca gradilista, broj: 102-02/20 od 28.04.2020. godine,

* lzjava o izvedenim radovima prema ugovorima broj: 60-01/19 od 30.10.2019. godine i broj;
13-01/20 od 17.06.2020. godine te u skladu sa projektno-tehnigkoj dokumentaciji, bez broja
od 19.05.2021. godine,

Nadzor: ,1.D.E.A." d.o.0. Sarajevo
Panacon d.o.o.Sarajevo

Ugovor br. 01-04-14-5289-2/19 zakljuéen 29.07.2019 izmedy Opcine Stari Grad Sarajevo i
.D.EA" d.0.0. Sarajevo:

e Rjesenje o imenovanju koordinatora nadzora i nadzora po fazama nad izvodenjem radova
br. 379-07/19 od 29.07.2019. godine;

Za koordinatora nadzornog tima i struénog nadzora za gradevinsko-zannatsku fazy |
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fazama nad izvodenjem radova lzgradnje poslovnog objekta na mjestu poru$enog hotela
na Vidikoveu Opéina Stari Grad Sarajevo;

lzvjetaj nadzornog inZenjera Sakiba Okoviéa dipl.ing.arh br.379-07/19 od 20.5.2021.g. za
radove ViK na objektu da su radovi izvedeni u skladu sa projektnom dokumentacijom i

Izjava koordinatora nadzora i svih nadzora po fazama ..D.E.A"d.c.o0. Sarajevo, 0 izvréenim
radovima prema Pravosnaznoj gradevinskoj dozvoli i glavnom projektu, broj 379-07/19 od
20.05.2021. godine:

Privremeni zvjestaj nadzora na izvodenju radova br. 379-07/19 od 02.11.2021. od strane
.I.D.E.A." d.0.0. Sarajevo:

Gradevinski dnevnik izvedenih gradevinskih radova u vige knjiga, uredno ovjeren od strane
izvodaéa i nadzornog organa.

Kvalitet ugradenih proizvoda, atestna dokumentacija, rezultati ispitivanja i testiranja su predoé&eni
ovjereni od strane nadzora.

Ispitivanja, atesti, izvjestaji, certifikati:
* |zjava geologa o uskladenosti temljnog tla sa projektovanim uslovima;
* Rezultati ispitivanja i dokaz klase Cvrstoce betona i klase vodonepropusnosti betona;
e Atestna dokumentacija za ugradenu armaturu;
e Atestna dokumentacija za éelicnuy konstrukciju;
e Atesti za zavarivaée i opremu kojom se vréilo zavarivanje;
* Rezultati radiografskag ispitivanja varova i ispitivanja debljine zastitnih premaza céelitne
konstrukcije;
* Raéunski dokaznosivosti elemenata fasadne kosntrukcije;
* Dokaz nosivosti staklene ograde;



o Atesti i certifikati ugradene opreme i uredaja za: toplotne pumpe zrak-voda, termoblokove,
cirkulacione pumpe, spremnik tople vode, ekspanzioni modul, omeksivag vode, radijatore,
kasetne i kanalske fan coil aparate, split sisteme, zraéne zavjese, sigurnosne | regulacione
ventile i ostale armature, cijevi, klima komore, filtere zraka, ventilatore, grijace | hladnjake
zraka, rekuperatorske jedinice, i automatske regulacije, kanale, zaklopke, termost ate:

¢ Fabricki test za pocinéane cijevi;

o Fabricki test za fazonske komade Za pocinéane cijevi -Kamnik 16.4.2016.godine;

e lzvjestaj o ispitivanju PVC cijevi i fitinzi za podzemno odvodnjavanje i uliénu

e kanalizaciju bez pritiska — Beograd 20. Februar 2015.godine;

e Uvjerenje o kvalitetu Zidnog hidrantskog ormara - Todorovié d.o.0. iz Kragujevca;

* Ispitivanje odvodni cijevi u objektu Stutgart, dana 8.8.2011.godine;

* Potvrda o sukladnosti PEHD — plastiéni cijevni sustavi (cijevi i spojnice) 15. Prosinac
2010.godine;

* Certifikat o temeljnom razvodu kanalizacije. Firsburg 21.12.2015.godine;

* Jamstveni list za ugradbene vodokotlice;

* Certifikat za sanitarne odvode j sifone od plastike:

* Uputstvo za ugradnju - Separator masti;

* Atestna dokumentacija ugradene opreme: Atest za kablove, atest za rasvjetu, atest za
prekidade i utiénice, atest za gromobransku instalaciju, atest za razvodne ormare;

o Set certifikata, izvjie$taja i dozvola za lift na elektriéni pogon za prevoz osoba i tereta izdatih
od strane inspekcijskog tijela za liftove . Tehnoinspekt* d.o.o. Sarajevo:

MISLJENJA GLANOVA KOMISIJE:

Clan Komisije za fazu gradevinsko- zanatskih radova:

U starom dijelu grada Sarajeva, u samoj blizini dolazne stanice Trebevitke Zitare, na
parceli gdje se nalazio bivsi restorana »Vidikovac®, izgraden je predmetni posiovni objekat.

Objekat je saobracajno povezan cestom od Prvog $umara koja vodi prema bob staz |
kojim se moze dodi do dolazne stanice Trebevicke zicare. Kolski pristup je omoguéen sa
sjeverozapadne strane koji iskljugivo sluzi za dostavu i servisiranje objekta.

Spratnost objekta je Sut+Pr+1. Tlocrtni gabarit je u skladu s projektnom dokumentacijom.

Dispozicija:




Suteren

Objekat ima tri etaze tj suteren, prizemlje i sprat. Na sjeverozapadnoj strani se Nalazi ulaz
za konferencijske sale kojim je omoguéen pristup iz restorana preko vertikainih komunikacija dva
unutrasnja stepenista (evakuacijeno i poZarno, &etiri lifta i unutrasnje spiralno koje je izvedeno
roubau fazi i $ljuntanog platoa na sjevernoj strani (Tri ulaza- izlaza) koje je djelimiéno nadkriveno,

U sklopu suterenske etaze se nalaze: dvije kongresne etaZe, kapaciteta cca 300 mjesta sa
pripadajucim gardarobama i ostavama, loby prostor, sanitarije, dva stepenista i cetiri lifta koje se

protezu kroz sve etaze, tehnigki blok, servis soba, zajednicka kuhinja sa gardarobama, ostavom,
hodnikom u kojem je predviden teretni lift.

U prostoru konferincijski sala i hola_nije izveden samo pod od keramiikih plodica i
utiénice. Spiralno stepeniste je izvedeno u rou bacu izvedbi. U suterenu je takode centralna kuhinia
adjie_su_izvedeni svi gradevinsko zanatski radovi osim spustenog stropa i diela opreme

elektroinstalaciia,

Kuhinjski lift, | oprema kuhinie nisu izvedeni. Sanitarije u suterenu su izvedene dielimiéno sa
svim_unutragniim _instalacijama osim zaviSne opreme, ulaznih vrata | s ustenoq _stropa u
sanitarijama. Sve ostale prostorije su zavréene 100% prostori instalacija.

U suterenskoj etazi je kuhinja sa energetskim blokom i konferencijska sala , y prizemliju su
restoranske sale, §ank linije i uprava objekta.

Prizemlje

U prizemlju se nalaze: vietrobran, restoran sa gardarebom za konobare j sanitarijama,
prostorije uprave te ulaz i lobbj za kongresne sale kao prostorija za klima komore. Sve vertikalne
komunikacije dva stepenista i 4 lifta su potpuno u funkciji kao i klima komora, lzvedeno stanje u

prizemlju.
Prema projektu izvedenog stanja, ukidaju se prostorije uprave i lobija i formiran je prostor

namjene caffe.

Prostor restorana j caffea_su izvedeni 80% Nile izvedena podna obloga keramigarske
ploéice i spusteni strop.

U dijelu restorana je smjesten pult za izdavanie hrane bez opreme, sa__izvedenim
instalaciiamA za snabdijevanie, U sanitarnom évoru u sklopu_restorana ostavliena _je takode
moguénost enterijerskog rieSenja skupa sa restoranom.

Zavrdni _100% su prostori ulaznog hodnika sa iuga _za radnike sa sanitarijama
garderobama.

Nije_izvedena staklena vietrobranska pozicija,

Sprat

Na prvom spratu objekta su smjesteni: druga restoranska sala sa pratecim sanitarijama,
prostorom predvidenim za viSenamjenski prostor- igraona za djecu, sa sanitarijama, te vertikaine
komunikacije i ostava/ klima komora.

lzvedene su u potpunosti sve vertikalne komunikacije dva stepenista i 4 lifta kao i kiima
komora, Prema projekt izvedenog stanja umjesto planiranih prostorija kancelarija formiran je

visenamjenski prostor za igraonu za djecu i we za hendikepirane osobe. Restoran na spratu sa
pultom_izveden takode u fazi_za potrebe novog enteriiera 80% kao i pratece sanitarije, Uz
saglasnost_proiektanta i riiedlog_investitora otvoreni su otvori na juznoj strani_i_poveéani na

sjevernoj strani fasade.




lzvodat radova je duzan da izvrsi Lis¢enie prostoriia, izvréi popravke cementnog
estriha.

PROHODNA TERASA - VIDIKOVAC

Na prohodnom krovy objekta se dolazi sa jednokrakim stepeniStem i kosom rampom. Na
krovu je formiran uzdignuti vidikovac izraden od éelika. Ograda je staklena.

Na sami krov izlazi i jedna liftovska kabina za potrebe osoba sa posebnim tjelesnim
potrebama. Prostor je sa vjetrobranom izvedba je staklena u potpunosti sa kaljenim staklom.

Nadzor je naloZio izmjenu u odnosu na projekat pozivajuéi se na "Uredbu o Prostornim
standardima, urbanistigko-tehnitkim uslovima i normativima za spre¢avanje stvaranja
arhitektonsko urbanistiekih prepreka za lica sa umanjenim tielesnim moguénostima ("Sluzbene
novine Federacije BiH", br. 48/09).

Na kosoj rampi i na prohodnom krovu, vidikoveu formirana je staklena ograda.
Sve izmjene su pisanim zahtjevima i odobrenjima usagladeni, Najveéi vrh fasade je smanjen za
cca 1,0 m u osu na projektovanu uz saglasnost projektanta

MISLIENE: Pregledom dokumentacije te uvidajem na licu mjesta izvedenog stanja
predmetnog objekta, konstatuje se da se objekat ne moze tehniéki primiti i izdati upotrebna
dozvola dok se ne otklone nedostaci:

Nedostaje finalna obloga podova, stepenista, stropova | obrada zidova

* izvesti podne obloge

(U prostoru konferencijskih sala i hola nije izveden pod od keramitkih plo€ica i utiénice. Spiralno

stepenite je izvedeno u rou bau izvedbi.) Prostor restorana i caffea su izvedeni 80% -nije

izvedena podna obloga keramitarske plocice i spusteni strop)

¢ izvesti radove spustenog stropa

(U suterenu je centralna kuhinja gdje su izvedeni svi gradevinsko zanatski radovi osim spustenog

stropa i djela opreme elektroinstalacija.)

* Kuhinjski lift, | oprema kuhinje nisu izvedeni. Sanitarije u suterenu su izvedene djelimi¢no sa
svim unutranjim instalacijama osim zavréne opreme, ulaznih vrata i spustenog stropa u
sanitarijama.

o Zavrsiti i podne obloge i radove stropa u restoranu na spratu kao i pratece sanitarije.

e lzvodaé radova je duzan da izvrsi Ciséenje prostorija, izvrsi popravke cementnog estriha

* Nije izvedena staklena vjetrobranska pozicija

e izvrsiti Ciséenje vanjskog uredenja i ravnanje $ljunéane podioge ispod terase kao nasipanje
humusa na $karpi na zapadnoj strani

* izvrsiti €iscenje prostorija,

* izvrsiti popravke cementnog estriha,

* postaviti metlice na dno krila vrata,

* izvrsiti popravku slomljenih stakala i postaviti U zavréni profil kao na terasj prizemlja

* postaviti nosac za vanjsku razvodnu tablu u vietrobranu izlaza iz lifta,

s Spisak atestne dokumentacije za ugradene materijale, certifikati, izjave o uskladenosti

* U skladu sa Zakonom o zaétiti prirode -utvrdivanja uvjeta i mjera zastite svih vrsta ptica ugraditi
na fasadama neke ultrazvuéne uredaje ili zastitu obzirom da se oko objekta nalazi umrle ptice
koje nalijeu na staklenu fasadu.




Clan Komisije za fazu vodovoda i kanalizacije

Za izradu izvedenog stanja ViK faze posluZio je Glavni projekat, te situacija na terenu unutar
izvedenog objekta.Na osnovu zahtjeva investitora i uslova proizaslih iz urbanisticke saglasnosti
uraden je Glavni projekat restorana Vidikovac Trebevi¢, a na osnovu Glavnog projekta i stanja na
terenu izraden je projekat izvedenog stanja.

Na mjestu nekadasnjeg restorana Vidikovac je devastirani plato i podzide dok je u blizini
izgradena izlazna stanica Zicare Trebevié. Za potrebe Izlazne stanice izgradena je TS |
bezpreljevna dvokomorna septicka jama V=28m3. Na lokalitetu nema aktivnog dovoda vode kao ni
vanjske kanalizacije .

Za potrebe nekadasnjeg restorana i izlazne stanice izgradena je ispod prilaznog puta
dvokomoma septitka jama dim.10,00x4,00 x2,5 m. Neovisno na stanja moze se uzeti da su
instalacije zbog starosti i rastinja stradale a da septitka jama kao resenje za tretman i evakuaciju
otpadnih fekalnih voda nije puzdan i tehno-ekonomski opravdan nagin &to je i iskazano
urbanistiéko-tehniékim uslovima.

Instalacija sanitarne vode

Za snabdjevanje objekta sanitarnom hladnom i protivpozarnom vodom predviden je
zajednicki prikljutak profila @ 80mm od ductil cijevi na spoljni cjevovod koji nije ovdj tretiran..U o
vom projektu o buhvaéen jeizlaz iz o bjekta i v odomjerne g arniture koje su smjestene u
vanjskom vodomjernom Sahtu. U prostoru vodomjernih garnitura a prije mjerila razdvaju se
sanitarni i hidrantski vod. Mjerenje sanitarne vode je preko mijerilaDN 50 sa induktivnim ocitanjem.
Grijanje sanitarne vodeje preko toplotnih pumpi, a kao alternativa je predvidena instalacija elektro
kotla 28kw. Spremnik sanitarne vode je 20001 i nalazi se u podstanici suterena odakle polazi
hladna, topla. Vodomjemi $aht se nalazi s gornje strane objekta u nivou u kojem je smjesteno 2
vodomjera za sanitarnu i hidrantsku mresu.

Hidrantska mrega

Objekat je protivpoZarno zasticen unutragnjom hidrantskom instalacijom. Sve etaze objekta
su pokrivene hidrantima Predvideni su hidrantski ormarci sa aparatima S9 i CO2 5 kg koji se
montiraju u manipulativnim povréinama na 1 ,5 m od kote poda.

Prikljudak za svaki hidrant je R2 hidrantski ormariéi opremljeni su ugaonim hidrantskim
ventilom, trevira crijevom duzine 15m i mlaznicom. Na fasadnom zidu do kog je mogué pristup
vatrogasnog vozila garaza predvidena je i suha instalacija za prikljuéak vatrogasnog vozila koja se
veze direktno na mokru hidrantsku mrezu. Voda za hidrante mjeri se putem centralnog vodomjara
sa induktivnim senzorom smjestenog u vodomjernom &ahtu gdje su smjestene i sve ostale
armature i fazonski komadi zapotrebe sanitarne instalacije. Raspored hidranata, broj hidranata su
po vaZe¢impropisima za ovu instalaciju a po svakom hidrantu je ratunato 2,5l/s stim da je radunat
istovremen rad tri hidranta sa ukupno 7,5lfs. Ukupno su projektovane dvije vertikale sapo tri
hidranta. Materijal cijevi i fazonski komadi predvideni su od pocinéanih cijevi a izolovane su
odgovaraju¢om izolacijom.

Fekalna kanalizacija

Fekalni kanalizacioni sistem u okviru objekta zasnovan je od vertikalnih kanalizacionih
spustova do temeljne ploge suterena sa tri izlaza iz objekta profilima DN150, Orjentacija izlaza




dominantno je prema prilaznom putu prema kom je objekat i u suterenskoj etazi « otvoren ». U
objektu vertikale i horizontale za otpadnu fekalhu vodu su predvidene prema DIN 1986 sistemom
beSumnih | mineralnom fazom oja¢anih propilenskih Silent 20db prema DIN 4102,B2 otpornih na
temp. do 95°Cpredvidenih za polaganje unutar objekta (vertikalni | horizontalni razvod) sa
kvalitetnim britvljenjem zatim zvucnom, zastitom od pozara te ovjesom za montazu kana lizacionog
sistema.Odvodnja poslovnih prostora prizemlja je spojena direktno na horizontalni stropni razvod
U suterenu nivo -1 stim da su odzra&ni vodovi vraceni pod strop i « odozgo» spojeni na vertikalu,
Dimenzionisanje kanalizacione mreze je odredeno prema vageéim propisima za ovu instalaciju.

Atmosferska kanalizacija

Atmosferska kanalizacija obuhvata prihvatanje oborinskih voda sa krovova. Krovovi
suprohodni ravni krovovi - terase poploéane betonskim ornament plogama. Krov je tz. »obrnuti
»krov. Sa krovova se preko LZ slivnika visokog uginka prihvati oborina i Sistemom cjevovoda
odvodi van objekta.Slivnici su sa el. grijaéem. Proragun i dimenzioniranje otvorenih krovova su
provedeni za intezitet kise od 310l/s/ha a koeficijent oticanja je zet 0,9. Shodno uginu slivnika i
intezitetu ki%e krovne povrsine su podjeljene i formirane slivne povr$ine da na slivnik DN125
maksimalno otopada 10l/s. Prihvacena oborina se kroz objekat a putem tri vertikale svodi u
suteren a potom van gdje se slobodno ispusta na okolni teren,

Sanitarna oprema

Projektom se predvidaju sanitarni uredaji | klase. Izbor sanitarija c¢e izvrditi Investitor i
Projektant arhitekt ali na osnovy kataloga uzoraka i uzoraka koje lzvodat treba dapredoéi prilikom
ugovaranja. Sve Wc gkoljke su konzolne sa ugradnim vodokotli¢ima.

Pregledom izvedenih radova instalacija vodovoda i kanalizacije na izvedenim radovima
izgradnje poslovnog objekt, kao i predotene dokumentacije Projekat izvedenog stanja utvrdeno je
su radovi izvedeni u skladu sa projektnom dokumentacijom i vazeéom zakonskom regulativom.

lokalitetu “Vidikovac-Trebevi¢" u Sarajevu.

Clan Komisiie za fazu konstrukcije

MISLIENJE: Glan komisije za vrenje tehnikog pregleda za izvedene radove izgradnje
poslovnog objekta prediaze izdavanje upotrebne dozvola za gore navedeni objekat sa aspekta
konstrukcije




Clan Komisije za fazu elektroinstalaciia

Na osnovu pregleda objekta i uvida u dostavljenu dokumentaciju konstatuie se da je
neophodno otkloniti odredene nedostatke kako bi se elektricne instalacije mogle smatrati tehnicki
ispravnim i upotrebljivim za dalinje koristenje, te da je potrebno dostaviti dokumentaciju koja
nedostaje u svrhu ocjene tehnigke ispravnosti elektroinstalacija na predmetnom objektu.

MISLJENJE:
DOKUMENTACIJA KOJA NEDOSTAJE:

o Atestno-tehni¢ka dokumentacija za UPS uredaj

* Atestno-tehnicka dokumentacija za Agregat

* Zapisnik iizjava izvodata da je izvrsena funkcionalna proba agregata i UPS uredaja, te da
su isti ostavijeni u automatskom rady

e Zapisnik o izvrenom ispitivanju liftova

e Atestno tehni¢ka dokumentacija protupoZarnog premaza kablova, te izjava izvodada da je
izvrSen premaz kablova protupoZarnom masom u skladu sa tehni¢kim propisima i pravilima

* lzjava izvodata da je izvréena funkcionalna proba anti panik rasvjete

» Nakon otklanjanja nedostataka na elektroinstalacijama, potrebno ponovo dostaviti Protokol
0 izvrSenom pregledu i ispitivanju elektriéne instalacije

* Nakon zavrsetka radova potreban detaljan izvjestaj nadzornog organa o zavrsetku radova,
te izjava izvodada o zavrsetky kompletnih radova

NEDOSTACI KOJE JE POTREBNO OTKLONITI:

Potrebno zavrsiti radove na elektroinstalacijama koji su definisani glavnim projektom kao $to su:
- Ugradnja rasvjete, utiénica i prekidada
- Razvodni ormar vanjske rasvjete, i vanjska rasvjeta
- Otklanjanje ostatka gradiligne instalacije
- Postavijanje razvodnih kutija na izvode koji se ugraduju direktno na uredaje
- Postaviti upozorenja na osigurace koji ne smiju biti pod naponom do ugradnje opreme
- Kao i druge radove koji su predvideni Glavnim projektom, a na terenu nisu izvedeni

Korigovati projekat izvedenog stanja, na nagin kako slijedi:

- Uskladiti stanje na terenu sa projektom izvedenog stanja s obzirom na to da isti odstupa od
stanja na terenu, kao $to su pozicije razvodnih ormara, broj izvoda, pozicija agregata, opis
izvedene/neizvedene rasvjete,uticnica, izvoda, slaba struja i sliéno

- Dodati nedostajuéi tehnicki opis, koji treba da sadrzi opisane izmjene u odnosu na glavni
projekat

- Nedostaju ovjere i potpisi odgovornog projektanta na svakom listu projekta, stoga je
potrebno isto i dodati

- Imenovati odgovornog projektanta, obzirom da imenovanje istog nedostaje u projektu
izvedenog stanja



Clana Komisije za zastitu na radu i zastitu od pozara

NEDOSTACI

* lzjava izvodaéa radova o kvalitetu izvedenih radova — projekat lifta broj:

¢ lzvjestaj o pustanju lifta u funkciju od strane EURO PROST d.o.o. broj:

* Upotrebna dozvola za lift na elektricni Pogon za prevoz osoba broj:

* Elaborat izvedenog stanja zastite od pozara | zastite na radu a na osnovu postojeéih
Elaborata (broj | datum Elaborata);

* Da se otklone svi nedostatci navedeni u Reviziji faza Elaborata zastite na radu | zastite od
poZara;

¢ Ugraditi stabilni sistem za automatsko gasenje pozara u kuhinji;

e Ugraditi projektovani lift iz kuhinje prema prizemnju | spratu;

* Po propisu postaviti javijate pozara | panik rasvjetu;

* Po projektu Postaviti PP-aparate | oznake za iste;

* Kompletirati hidrantske ormare sa pripadajuc¢om opremom;

¢ Unutarnje stepenice po propisu zavriti:

* Postaviti zastitnu ogradu sa vanjske strane prozora na spratu ili iste blokirati;

* Vanjske hidrante rjesiti sa akcentom na suhi hidrant;

* Ogradu na pristupnoj rampi zavrsiti (prema krovu objekia);

* Polomijena stakla na ogradi Zamjeniti:

» Cogkove Zeliezne platforme na krovu objekta zastiti kako se nebi neko od posjetilaca
povrijedio;

* Atest od agregata za rezervno napajanje elektriénom energijom;

* Zapisnik o pustanju u rad agregata za rezervno napajanje elektritnom energijom;

* lzjavu da je agregata za rezervno napajanje elektritnom energijomstoji u automatskom
rezimu;

MISLJENJE: Pregledom projektne dokumentacije, atestne dokumentacije te uvidajem na licu
mjesta izvedenog stanja predmetnog objekta, konstatuje se da nisu ispunjeni propisi zastite na
radu | zaStite od poZara za navedeni objekat, te se objekat ne moze tehnigki primiti i izdati
upotrebna dozvola za posiovni objekat na mjestu porusenog hotela, te radove vanjskog uredenja
parcele na lokalitetu Vidikovac - Trebevi¢ dok se ne otklone gore navedeni nedostaci.

Clan Komisije za masinske instalacije

Pregledom na licu mjesta ustanovijeno je da je izgradeni poslovni objekat na mjestu
porusenog hotela na lokalitetu +Vidikovac-Trebevi¢", opremijen slijedeéim masinskim instalacijama
i sistemima:

-Sistem grijanja | hladenja prostorija toplotnim pumpama zrak-voda toplotne snage 2x84,1 kW,
odnosno 2x173,8 kW rashladne snage, vanjske ugradnje, radne temperature grijanja 50/45°C i
hladenja 7/12°C, sa termoblokom snage 120 kW za vréno opterecenje. Za grijanje i hladenje su
instalirani stropni fan coil aparati dvocijevne izvedbe, sa zidnim prostornim termostatima za
regulaciju temperature u svakoj prostoriji heovisno. Za grijanje svih prostorija u objektu se koristi
podno grijanje sa zidnim prostornim termostatima za regulaciju temperature za svaki krug
neovisno, osim u sanitarnim prostorijama gdje su instalirani radijatori. Na dva ulaza u objekat su



instalirane zraéne zavjese sa on/off regulacijom. Za grijanje i hladenje kuhinje u suterenu se koristi
inverter split klima uredaj.

-Sistem ventilacije i djelimignog hladenja objekta putem klima komora (Getiri komore). Klima
komore se sastoje od filtera zraka (odvod i dovod zraka), ventilatora (odvod i dovod zraka), grijata
i hladnjaka zraka, rekuperatorske jedinice (povrat toplote iz objekta) i pripadajuée automatske
regulacije u zavisnosti od vanjske temperature zraka.

Napomena: odsisni ventilator i nape, kao i dovod zraka za kuhinju preko zasebne klima komore,
predvideni projektom, nisu instalirani jer ¢e to biti u domenu buduéeg najamnika i korisnika
prostora. Prostor i otvori za njihovu instalaciju su pripremljeni.

-Sistem hladenja specijainih prostorija, za hladenje server sobe se koristi rashiadna jedinica snage
14,6 kW, a za ostave rashladna jedinica snage 5 kW, obje vanjske ugradnje i neovisne od ostalih
sistema.Grijanje tople sanitarne vode se vréi sistemom grijanja i hladenja prostorija, toplotnim
pPumpama i dodatnim termoblokom snage 28 kW, kao i solarnim kolektorima, Solarni sistem
grijanja i pripreme tople sanitarne vode snage 17,57 kW sastoji se od solarnih kolektora, solarne
stanice u kotlovnici i spremnika tople sanitarne vode od 2.000 |.

Napomena: Instalaciia solarih kolektora snage 17.57 kW je projektom predvidena na
jugoisto&noj strani pored objekta. Kolektori nisu instalirani jer se nalaze van gradevinske parcele
predvidene za izgradnju objekta Vidikovac. Sve potrebne veze i instalacija za uvezivanje kolektora
sa stanicom su montirani. Sistem pripreme tople sanitarne vode je funkcionalan i bez solarnog
sistema, koji ée, kada se stavi u funkciju, povecati energetsku efikasnost objekta,

Unutradnji elektrigni osobni MRL lift — bez masinske prostorije, za prevoz osoba i tereta od
suterena do prizemija objekta, nosivosti 1.125 kg / 15 osoba, sa 2 stanice i 2 ulaza na istoj strani
voznog okna.

-Unutrasniji elektriéni osobni MRL lift — bez masinske prostorije, za prevoz osoba od suterena do
prvog sprata objekta, nosivosti 450 kg / 6 osoba, sa 3 stanice i 3 ulaza na istoj strani voznog okna.
-Unutrasnji elektrigni osobni MRL lift —~ bez maginske prostorije, za prevoz osoba od suterena do
prvog sprata objekta, nosivosti 900 kg / 12 osoba, sa 3 stanice i 3 ulaza na istoj strani voznog
okna.

-Unutrasnji elektriéni osobni MRL lift — bez maginske prostorije, za prevoz osoba od suterena do
ravnog krova objekta, nosivosti 900 kg / 12 osoba, sa 4 stanice i 3+1 ulaza sa prolaznom kabinom
pod 90° voznog okna. Ovaj lift uiedno sluzi za izlazak invalidnih osoba na terasu koja se nalazi na

ravnom krovu objekta i sluzi kao vidikovac.
PREGLED | OCJENA KVALITETA 1ZVEDENIH RADOVA

Izvedeni radovi masinskih instalacija, na izgradnji poslovnog objekta na mjestu porusenog
hotela na lokalitetu »Vidikovac-Trebevi¢*, Opéina Stari Grad Sarajevo uradeni su u skladu sa
urbanistickom dozvolom, gradevinskom dozvolom, tehnitkom dokumentacijom te Zakonom o
gradenju (Sl.novine FBiH 55/02), osim instalacije solarnih kolektora za pripremu tople sanitarne
vode. Obzirom da solarni sistem grijanja i pripreme tople sanitarne vode nije primarni, njegova
instalacija i pustanje u funkciju moze se izvriiti naknadno, kad se za to steknu potrebni usiovi.
Instalirani sistem i oprema za pripremu tople sanitarne vode su funkcionalno dovoljni za
zadovoljenje potreba objekta, a stavljanjem u funkciju predvidenog solarnog sistema ¢e povedati
energetsku efikasnost objekta. U odnosu na Glavni projekat, dodlo je do izmjene jagine
termobloka za vréno optereéenje u sistemu grijanja i hladenja prostorija toplotnim pumpama zrak-
voda, koja je sa 259 kW smanjena na 120 kW, $to je odobreno od strane projektanta i uobzireno u
izvedbenom projektu.



PRIMJEDBE | NEDOSTACI

1. Za sistem grijanja i hladenja prostorija toplotnim Pumpama zrak-voda, potrebno je izvrsiti
funkcionalnu probu sistema, i napraviti zapisnik o istoj.

2. Za lift broj 2412 potrebno je dati na uvid projekat odobren od strane projektanta i nadzora
radova, kao &to su to projekti za liftove 241 0, 2411 2413.

3. Za lift broj 2411, u skladu sa propisima o sigurnosti liftova, potrebno je izvrsiti ispitivanje
lifta, te izdati certifikat i upotrebnu dozvolu sa izvjedtajem o pregledu od strane
inspekcijskog tijela za liftove,

4. Za lift broj 2412, u skladu sa propisima o sigurosti liftova, potrebno je izvriti ispitivanje
lifta, te izdati certifikat | upotrebnu dozvolu sa izvjeStajem o pregledu od strane
inspekcijskog tijela za liftove.

5. Za lift broj 2413, u skladu sa propisima o sigurnosti liftova, potrebno je izvrsiti ispitivanje
lifta, te izdati certifikat i upotrebnu dozvolu sa izviedtajem o pregledu od strane
inspekcijskog tijela za liftove.

6. Potrebno je usaglasiti projekat izvedenog stanja arhitekture objekta sa projektima liftova
24101 2411 u smislu dimenzija za okna navedenih liftova.

7. Napomena: Dimenzije okna lifta u prizemiju projekta izvedenog stanja arhitekture objekta
nisu usaglagene sa dimenzijama okna u ovom projektu.

8. Napomena: Dimenzije okna lifta u svim etazama projekta izvedenog stanja arhitekture
objekta nisu usaglasene sa dimenzijama okna u ovom projektu.

9. Napomena: Upotrebna dozvola sa izvjestajem o pregledu i ispitivanju lifta te certifikat za lift
broj 2411, izdati od strane inspekcijskog tijela za liftove nisu prezentirani Komisiji za
tehnicki pregied.

10. Napomena: Upotrebna dozvola sa izvjestajem o pregledu i ispitivanju lifta te certifikat za
lift broj 2412, izdati od strane inspekcijskog tijela za liftove nisu prezentirani Komisiji za
tehnicki pregled.

11. Napomena: Upotrebna dozvola sa izviestajem o pregledu i ispitivanju lifta te certifikat za
lift broj 2413, izdati od strane inspekcijskog tijela za liftove nisu prezentirani Komisiji za
tehnicki pregled.

Napomena: Priprema za funkcionalnu probu, pustanje opreme u pogon, obuka i predaja
instalacija krajnjem korisniku ¢e se obaviti u narednim danima, obzirom da je isporutilac opreme
bio prinuden na odgodu predvidenog termina radi zaraze osoblja virusom Covid-19. Navedene
aktivnosti ée se obaviti u &to skorije vrijeme, a po njihovom okontanju Zapisnik o funkcionalnoj
probi priloZiti ostatku dokumentacije projekta i dostaviti Komisiji za tehniéki pregled na uvid.

M 1S LJE NJE : Na osnovu naprijed navedenog, a u smislu &lana 119, Zakona o prostornom
uredenju (Sluzbene novine Kantona Sarajevo br. 24/17) i &lana 200. Zakona o upravnom postupku
(Sluzbene novine F BiH br. 2/98 i 48/99), te pregledom gore navedene dokumentacije kao i
pregledom izvedenih radova, utvrden je kvalitet izvedenih radova, ugradenih materijala i opreme,
a sve prema projektnoj dokumentaciji kao i prema priloZenim potvrdama, izvjestajima, zapisnicima
i atestima.

Prije davanja upotrebne dozvole potrebno je otkloniti gore navedene primjedbe i nedostatke
za navedeni poslovni objekat na mjestu porugenog hotela na lokalitetu .Vidikovac-Trebevi¢*,

Optina Stari Grad Sarajevo.



Clan Komisije za kontrolu lokacije:

Izvedeni radovi su na zemljistu oznaéenom kao k.&. 164/2 K.o. Trebevié (novi premjer) sto
po starom premjeru odgovara k.&. 2008/10 i 2008/10PG K.o. Kijevo. Dimenziie objekta prema
lokaciji objekta broj: UP-1-05-23-2798/18 0d 26.10.2018. godine. Uvidom na terenu kaoi prilozenoj
dokumentaciji konstatujem da je stranka izvela radove prema aktima o gradenju izdatih od Siuzbe
za urbanizam, Opéina Stari Grad.

MISLJENJE : Predlaze se Sluzbi za urbanizam da izda upotrebnu dozvolu za izvedene
radove izgradnje poslovnog objekta na mjestu porusenog hotela, te radova vanjskog uredenja
parcele na lokalitetu ,Vidikovac-Trebevi¢” sa aspekta lokacije objekta.

Napomena: Prije izdavanja upotrebne dozvole dopuniti odobrenje za gradenje sa parcelom
oznaéenom kao k.. 2008/10PG K.o. Kijevo.

ZAKLJUGC AK

Nakon pregleda investiciono- tehni&ke dokumentacije, te uvidom na licu mjesta u stanje
izvedenih_radova izgradnje poslovnog objekta na mjestu porugeno hotela, te radova vanisko
uredenja_parcele na lokalitetu " Vidikovac-Trebevi¢, investitora Grad Sarajevo, utvrdeno je da
postoje odredeni nedostaci koji se moraju otkloniti.

Prijedlog Komisije je da Opéinska Sluzba donese Zakljuéak kojim ée utvrditi rok DO
90 DANA za otklanjanje navedenih nedostataka, nakon tega ¢e ista Komisija ponovo
napraviti uvidaj na licu mjesta i donijeti konadan stav za tehnicki pregled predmetnog
objekta.

Clan za fazu konstrukcije, fazu vodovoda | kanalizacije | &lan za kontroly lokacije su
dostavili pozitivne izvjestaje koji su ugradeni u ovaj privremeni izvjestaj.

U prilogu su pojedinaéni nalazi onih &anova Komisije koji su dali priviemeni izvjestaj .




ZAKLJUCAK

Nakon pregleda investiciono- tehnicke dokumentacije, te uvidom na licu mjesta u stanje
izvedenih radova_izgradnje poslovno objekta na mijestu poruseno hotela, te radova vanisko
uredenja_parcele na lokalitety * Vidikovac-Trebevié, investitora Grad Sarajevo, utvrdeno je da
postoje odredeni nedostaci koji se moraju otkloniti.

Prijedlog Komisiie je da Opcinska Sluzba donese Zakljuak kojim ée utvrditi rok za
otklanjanje navedenih nedostataka, nakon &ega ¢e ista Komisija ponovo napraviti uvidaj na licu
mjesta i donijeti kona&an stav za tehniiki pregled predmetnog objekta.

Pojedinacni izvjestaji Elanova Komisije &ine sastavni dio ovog Zapisnika.

, dip.ing.arh.
redsjednik Komisije i 8lan za fazu gradevinsko-zanatskih
radova

dipl.ing.grad.
an Romisije za fazu konstrukcije

ipl.ing.geod.
lan Komisije za lokaciju




IZVJESTAY
¢lana Komisije za gradevinsko zanatske radove

Na osnovu rjesenja Sluzbe za urbanizam Op¢ine Stari Grad Sarajevo, br. UP-1-05-19-
2258/21-1H od 11.11.2021. godine, odredena je strugna komisija za vréenje tehnikog pregleda
izvedenih radova na izgradnji poslovnog objekta na mjestu porusenog hotela, te radova vanjskog
uredenja parcele na lokalitetu «Vidikovac-Trebevié *, inVestitora Grad Sarajevo.

Navedenim rjesenjem imengvana sam za Predsjednika Komisije i élana za gradevinsko-
zanatske radove.

Struéna komisija je uz prethodni dogovor sa investitorom izvréila tehnicki pregled izvedenih
radova dana 19.11.2021 .godine, kada je pregledana tehnicka dokumentacija i izvedeni radovi na

licu mjesta.

Opsti podaci :

Investitor : Grad Sarajevo , ’
Objekat : Poslovni objekat na lokalitetu WVidikovac-Trebevi¢*
Projektna dokumentacija: "Studio Arh" d.0.0. iz Sarajeva
lzvodad: "Unigradnja” d.o.o. Sarajevo i “Dinalsa"d.o.o. Sarajevo
Nadzor: 1.D.E.A. d.0.0. Sarajevo

o

Va na uvid nam je predodena dokumentacija ( izmedju

skih radova):

P

o kW N

Prilikom pregleda izvedenih
ostalog, a za fazu gradevinsko

- Rjedenje-urbanistic® aglasnosﬂi';a radove izgradnje, poslovnog objekta na mjestu
poruSenog hotela, te radova vanjskog uredenja parcele, na lokalitetu "Vidikovac-
Trebevi¢, br: UP-1-05-23-2798/18-1H od 26.10.2018. godine, izdato od Sluzbe za
urbanizam Opé¢ine Stari Grad Sarajevo; riesenje je pravosnazno 26.10. 2018.godine;

- RjeSenje-odobrenje za gradenje za radove izgradnje poslovnog objekta na mjestu
porusenog hotela, te radova vanjskog uredenja parcele, na lokalitetu "Vidikovac-
Trebevi¢, br: UP-1-05-23-1844/19-IH od 27.05.2019 godine, 4zdato, od Sluzbe za
urbanizam Opéine Stari Giad Sarajevo; rjeSenje je pravosnano 28.05.201 9.godine;

- Glavni projekat, uraden od strane +STUDIO ARH" d.0.0. Sarajevo, februara 2019.godine,
ovjeren od nadleZzne Sluzbe Opéine Stari Grad pod brojem: UP-1-05-23-1844/19 od
27.05.2019.godine; ' !

- Projekat izvedenog stanja uraden od strane »STUDIO ARH" d.0.0. Sarajevo;

F
& .

lzvodac:
“Unigradnja” d.o.o. Sarajevo
‘Dinalsa”d.o.0. Sarajevo :
Ay
e Ugovor br. 01/04-14-4350-6/19 zakljuéen 25.07.2019.godine, izmedu Grada Sarajeva
kao investitora i ,Unigradnje* d.o.o. Sarajevo; Ugovor o ustupanju ugovora zakljuéen
izmedu Grada Sarajeva, JP .Sarajevo” d.o.o. i Unigradnje" d.o.o. Sarajevo dana
26.09.2019.godine;



Ugovor o izvodenju naknadnih i nepredvidenih radova br. 02-05-582/20 Zakljuéen
06.03.2020.godine, izmedu JP ~Sarajevo d.o.0, kao investitora i JUnigradnje” d.o.0.
Sarajevo;

Ugovor o izvodenju naknadnih i nepredvidienih radova br. 01-05-1397/20 Zakljuéen
29.06.2020.godine, izmedu JP »Sarajeve” d.o.0. kao investitora i ,Unigradnje" d.o.o.
Sarajevo;

Riesenje o imenovanju voditelja gradnje na objektu br. 01-556/19 od 07.08.201 9.godine
kojim je Sadikovi¢ Fadila dipling.arh. imenovana za voditeljia gradenja ispred

* Unigradnje* d.o0.0. Sarajevo;

Izjava od strane izvodata radova o zavrsenim radovima  br.01-272/21 od
19.05.2021.godine, da su radovi izvedeni u skladu sa ugovorom, sa investiciono
tehnickom dokumentacijom, u skladu sa odredbama zakona, tehnitkim mjerama,
normama, standardima i propisima koji vaZe za ovu vrstu radova, Izjava potpisana od
strane direktora izvodaga radova;

Ugovor o izvodenju zavrénih radova na objektu i vanjskom uredenju, br. 01/04-11-6363-
5/20 zakljucen 05.01.2021.godine, izmedu Grada Sarajeva kao investitora i »Dinalse"
d.o.o. Sarajevo;

Rjegenje o imenovanju voditelja gradnje na objektu od 15.02.2021.godine, kojim su Dino
Bajramovi¢ d.i.g. i Dika Lonco d.i.g. imenovani za voditelia radova ispred
"Dinalse” d.o.o. Sarajevo;

lzvjeStaj zavrénih radova od 25.05.2021.godine izraden od strane “Dinalsa" d.o.o.
Sarajevo;

Obavijest 0 zavrienim radovima br.0253/21 od 19.05.2021.godine dostavijen od strane
"Dinalsa” d.o.0. Sarajevo;

Zapisnik o izvréenom ispitivanju na vodonepropusnost krovne izolacije br. 0253/21 od
19.05.2021.godine uraden od strane “Dinalsa" d.o.o. Sarajevo;

Izjava od strane izvodata radova Dinalsa d.o.0. Sarajevo, o zavrenim radovima da su
radovi izvedeni u skladu sa ugovorom, sa investiciono tehniékom dokumentacijom, u
skladu sa odredbama zakona, tehni¢kim mjerama, normama, standardima i propisima koji
vaze za ovu vrstu radova. 1zjava potpisana od strane direktora izvodaéa radova;

Ugovor o izvodenju radova izmedu «Unigradnja" d.o.o. Sarajevo, i ,Interclima® d.o.o.
Sarajevo, broj: 60-01/19 od 06.11.2019. godine;

Odluku o imenovanju rukovodioca gradilista, broj: 102-02/20 od 28.04.2020. godine,

IZjava o izvedenim radovima prema ugovorima broj: 60-01/19 od 30.10.2019, godine i broj:
13-01/20 od 17.06.2020. godine te u skladu sa projektno-tehniékoj dokumentaciji, bez broja
od 19.05.2021. godine,

Nadzor: ,I.D.E.A.“ d.0.0. Sarajevo

[

Ugovor br. 01-04-14-5289-2/19 zakljugen 29.07.2019 izmedu Opéine Stari Grad Sarajevo i
».D.E.A." d.o.0. Sarajevo;

RjeSenje o imenovanju koordinatora nadzora i nadzora po fazama nad izvodenjem radova
br. 379-07/19 od 29.07.2019. godine;

Za koordinatora nadzomog tima i struénog nadzora za gradevinsko-zannatsku fazy i
vanjsko uredenje imenovan je Zijo Krvavae, dipl.ing.arh. a njegov zamjenik Dejan Tadic,
dipl.ing.arh.; Sakib Okovié dipl.ing.arh kao kordinator nadzora za vodovod i kanalizaciju;



lzvjestaj broj 379-07/19 od 02.11.2021.g. koordinatora nadzorne sluzbe svih nadzora po
fazama nad izvodenjem radova izgradnje poslovnog objekta na mjestu poruSenog hotelg
na Vidikovcu Opéina Stari Grad Sarajevo;

° lzvjestaj nadzornog inZenjera Sakiba Okoviéa dipl.ing.arh br.379-07/19 og 20.5.2021.9. za

* lzjava koordinatora nadzora i svih nadzora po fazama ,I.D.E.A.“d.0.0. Sarajevo, o
izvréenim radovima Prema pravosnaznoj gradevinskoj dozvoli i glavnom projektu, broj 379-
07719 od 20.05.2021. godine;

* Priviemeni zvjestaj nadzora na izvodenju radova br. 379-07/19 od 02.11.2021. od strane

J.D.E.A." d.o.0. Sarajevo:

Gradevinski dnevnik izvedenih gradevinskih radova u vise knjiga, uredno ovjieren od strane
izvoda¢a i nadzornog organa.

Kvalitet ugradenih proizvoda, atestna dokumentacija, rezultati ispitivanja i testiranja su predoéeni |
ovjereni od strane nadzora.

lzvedeno stanje:

kojim se moze doti do dolazne stanice Trebevicke Zitare. Kolski pristup je omogucen sa
sjeverozapadne strane kaji iskljugivo sluzi za dostavu i servisiranje objekta.

betonsku podlogu). PoZarno-dostavni put, plato ispred ulaza za kongres sale i terase poplocane
su takode betonskim plogama. Jednokrako betonsko stepeniste uz rampu izvodi se od

protukliznosti. Na sjeverozapadnoj strani objekta se nalazi ulaz za konferencijske sale kojim je
omogucen pristup i iz restorana.

Suteren

Objekat ima tri etaze tj suteren, prizemlje i sprat. Na sjeverozapadnoj strani se nalazi ulaz
za konferencijske sale kojim je omoguéen pristup iz restorana preko vertikalnih komunikacija dva
unutradnja stepenista (evakuacijeno i pozarno, ¢etiri lifta i unutrasnje spiralno koje je izvedeno
roubau fazi i $ljunéanog platoa na sjevernoj strani (Tri ulaza- izlaza) koje je djelimigno nadkriveno.

U sklopu suterenske etaze se nalaze: dvije kongresne etaZe, kapaciteta cca 300 mijesta
sa pripadajuéim gardarobama i ostavama, loby prostor, sanitarije, dva stepenigta i &etirj lifta koje
se protezu kroz sve etaze, tehnigki blok, servis soba, zajednitka kuhinja sa gardarobama,

ostavom, hodnikom u kojem je predviden teretni lift.
U _prostoru konferincijski sala i hola niie_izveden samo pod od keramickih plodica |

uti€nice. Spiralno stepeniste je izvedeno u rou bacu izvedbi. U suterenu_je takode centralna




kuhinja gdie su izvedeni svi gradevinsko zanatski radovi osim spustenoq stropa i djela opreme
elektroinstalaciia.

Kuhiniski lift, | oprema kuhinje nisu izvedeni. Sanitarije u suterenu su izvedene djelimiéno sa

svim_unutragnjim instalacijama osim zavréne opreme, ulaznih vrata | spustenog stropa u

sanitarijama. Sve ostale prostorije su zavrene 100% prostori instalacija.

U suterenskoj etai je kuhinja sa energetskim blokom i konferencijska sala , u prizemlju su
restoranske sale, $ank linije i uprava objekta,

Prizemlje

U prizemlju se nalaze: vietrobran, restoran sa gardarobom za konobare i sanitarijama,
prostorije uprave te ulaz i lobbi za kongresne sale kao i prostorija za klima komore. Sve vertikalne
komunikacije dva stepenista i 4 lifta su potpuno u funkciji kao i klima komora. lzvedeno stanje u
prizemlju.

Prema projektu izvedenog stanja, ukidaju se prostorije uprave i lobija i formiran je prostor
namjene caffe,

Prostor restorana i caffea su izvedeni 80% Nije izvedena podna obloga keramiéarske
plocice i spusteni strop.

U_dijelu_restorana je smiesten pult za izdavanie hrane bez opreme, sa ___izvedenim
instalacijamA za snabdijevanje, U sanitarnom &voru u sklopu_restorana ostavliena je takode

mogucnost enterijerskog riegenia skupa sa restoranom.
i_100% su hodnika sa juga za radnike sa sanitarijama i

Zavr rostori ulazn

garderobama.

Nije izvedena staklena vietrobranska pozicija,

Sprat

Na prvom spratu objekta su smjesteni: druga restoranska sala sa prate¢im sanitarijama,
prostorom predvidenim za viSenamjenski prostor- igraona za diecu, sa sanitarijama, te vertikaine
komunikacije i ostava/ klima komora,

lzvedene su u potpunosti sve vertikalne komunikacije dva stepenigta i 4 lifta kao i klima
komora. Prema projekt izvedenog stanja umjesto planiranih prostorija kancelarija formiran je

visenamjenski prostor za igraonu za djecu i we za hendikepirane osobe. Restoran na spratu sa
tom izveden takode u fazi za potrebe novo enterijera 80% kao i pratede sanitariie. Uz

saglasnost groiegtahtg i_prijedlog Investitora_otvoreni su otvori na juZnoj strani i povedani na
sjevernoj strani fasade.

lzvodaé radova je duzan da izvrsi &iséenje prostorija, izvr8i popravke cementnog

estriha,
PROHODNA TERASA - VIDIKOVAC

Na prohodnom krovu objekta se dolazi sa jednokrakim stepenistem i kosom rampom. Na
krovu je formiran uzdignuti vidikovac izraden od Celika. Ograda je staklena.

Na sami krov izlazi i jedna liftovska kabina za potrebe osoba sa posebnim tjelesnim
potrebama. Prostor je sa vjetrobranom izvedba je staklena u potpunosti sa kaljenim staklom.

Nadzor je nalozio izmjenu u odnosu na projekat pozivajuéi se na "Uredbu o prostornim
standardima, urbanisticko-tehni¢kim  uslovima i normativima za spreCavanje stvaranja
arhitektonsko urbanistiékih prepreka za lica sa umanjenim tielesnim moguénostima ("Sluzbene
novine Federacije BiH", br. 48/09).



Na kosoj rampi i na prohodnom krovu, vidikoveu formirana je staklena ograda.

Sve izmjene su pisanim zahtjevima i odobrenjima usagladeni, Najvedi vrh fasade je smanjen za
cca 1,0 m u osu na projektovanu uz saglasnost projektanta

MISLJENJE:

Nedostaje finalna obloga podova, stepenista, stropova | obrada zidova

izvesti podne obloge
(U prostoru konferencijskih sala i hola hije izveden pod od kerami&kih plo€ica i uti¢nice.

Spiralno stepeniste je izvedeno u rou bau izvedbi.) Prostor restorana i caffea su izvedeni 80% -nije
izvedena podna obloga keramicarske ploéice i spusteni strop.

izvesti radove spustenog stropa

(U suterenu je centralna kuhinja gdje su izvedeni svi gradevinsko zanatski radovi osim spustenog
stropa i djela opreme elektroinstalacija.)

Kuhinjski lift, | oprema kuhinje nisu izvedeni. Sanitarije u suterenu su izvedene djelimiéno sa
svim unutrasnjim instalacijama osim zavréne Opreme, ulaznih vrata j spustenog stropa u
sanitarijama.

Zavrsiti i podne obloge i radove stropa u restorany na spratu kao i prateée sanitarije.

lzvodac radova je duzan da izvrsi Ciscenje prostorija, izvrsi popravke cementnog estriha

Nije izvedena staklena vjetrobranska pozicija

izvrditi Giséenje vanjskog uredenja i ravnanje $ljunéane podioge ispod terase kao nasipanje
humusa na §karpi na zapadnoj strani

izvrsiti €iSéenje prostorija,

izvrsiti popravke cementnog estriha,

postavti metlice na dno krila vrata,

izvréiti popravku slomljenih stakala i postaviti U zavrsni profil kao na terasi prizemija

postaviti nosaé za vanjsku razvodnu tablu u vjetrobranu izlaza iz lifta,

Spisak atestne dokumentacije za ugradene materijale, certifikati, izjave o uskladenosti

U skladu sa Zakonom o zastiti prirode -utvrdivanja uvieta i mjera zastite svih vrsta ptica ugraditi
na fasadama neke ultrazvuéne uredaje ili zastitu obzirom da se oko objekta nalazi umrle ptice
koje nalijecu na staklenu fasadu.

, d..a.
Clan za grad-zanatske radove



.ing.el — ¢lan komisije za elektroinstalacije

Predmet: lzvje$taj o tehnitkom pregledu elektroinstalacija na poslovnom objektu na lokalitety »Vidikovac-Tre bevijé”

Na osnovu rjedenja broj UP-1-05-19-2258/21-IH od 11.11.2021, godine, koje je izdao Opcinski naelnik putem Slusbe
23 urbanizam, odreden sam za &lana strutne komisije za vrienje tehnickog pregleda elektroinstalacija na posiovnom
objektu na lokalitety «~Vidikovac-Trebevi¢", Investitor Grad Sarajevo putem Pravobranilaftva Grada, Tehnitki pregled
je obavljen 19.11.2021 godine u 16:00 sati u prisustvu komisije,investitora, nadzora i izvodata, te dodatni obilasci
predmetnog objekta izvrieni su 24.11.2021 godine i 26.11.2021 godine.

Predocena atestno-tehnicka dokumentacija od strane investitora. lzvodata i nadzora:

1. Urbanistitka saglasnost br. UP-1-05-23-2798/18-IH od 26.10.2018. godine

2. Odobrenje za gradenje br. UP-1-05-23-1844/19-1H od 27.05.2019. godine

3. Glavni projekat izraden od strane nStudio ARH" d.0.0. Sarajevo februar 2019. godine, ovjeren od strane
Optine Stari Grad Sarajevo - Elektroinstalacije knjiga 3

4, Elektroenergetska saglasnost broj 243643/2019 od 05.03.2019 godine

5. Protokol 0 izvrienoj pregledu i ispitivanju gromobranske Instalacije i galvanske povezanosti metalnih
masa br. 16-11-0322/21 od 03.06.2021 godine, izdat od strane firme »TEHNOINSPEKT” d.0.0. Sarajevo

6. Protokol o izvrienoj pregledu i ispitivanju elektri¢ne instalacije br. 16-11-0321/21 od 03.06.2021 godine,
izdat od strane firme ,, TEHNOINSPEKT d.0.0. Sarajevo

7. Rjedenje o imenovanju voditelja elektroinstalaterskih radova br. 01-556-1/19/20 od 01.08.2020 -
Unigradnja d.d.

8. Zapisnik o izvrienom ispitivanju ispravnosti i funkcionalnosti sistema za automatsko otkrivanje | dojavu
poiara br. 11-835-1-21 od 17,11.2021 godine — Vatrosistemi d.o.0.

9. Zapisnik o ispitivanju instalacija i putanju u rad sistema tehnicke zastite - 17.11.2021 ProTeam d.o.o

10. lzjava izvodaca o zavrietku radova- Jaka struja br. 01-272-2/21 od 19.05.2021 godine - Unigradnja d.d.

11, lzjava izvodata o zavrietku radova- Slaba struja br. 01-272-3/21 od 19.05.2021 godine — Unigradnja
d.d.

12, Zavrini izvjedtaj koordinatora nadzorne sluzbe br. 379-07/19 od 02.11.2021 godine ~ .D.E.A. d.0.0

13. Projekat izvedenog stanja izraden od strane , Studio ARH” d.o.0 Sarajevo

14, Atestna dokumentacija ugradene opreme: Atest za kablove, atest za rasvjetu, atest za prekidace

utitnice, atest za gromobransku instalaciju, atest za razvodne ormare

Zakljulak

Na osnovu pregleda objekta i uvida u dostavijenu dokumentaciju konstatuje se da je neophodno otkloniti odredene
nedostatke kako bi se elektri¢ne instalacije mogle smatrati tehnizki ispravnim i upotrebljivim za daljnje koritenje, te
da je potrebno dostaviti dokumentaciju koja nedostaje u svrhu ocjene tehnitke ispravnosti elektroinstalacija na
predmetnom objektu.

U nastavku ce biti prikazana dokumentacija koja nedostaje, kao i nedostatci koje je potrebno otkloniti



I- DOKUMENTACIIA KOJA NEDOSTAIE

1,

Atestno-tehnitka dokumentacija za UPS uredaj

Atestno-tehnitka dokumentacija za Agregat

Zapisnik i izjava izvodaéa da je izvr¥ena funkcionalna proba agregata i UPS uredaja, te da su isti
ostavijen] u automatskom radu

Zapisnik o izvrSenom ispitivanju liftova

Atestno tehnitka dokumentacija protupoZarnog premaza kablova, te izjava izvodata da jeizvrien
premaz kablova protupozarnom masom u skladu sa tehnitkim propisima i pravilima

Izjava izvodata da je izvriena funkcionalna proba anti panik rasvjete

Nakon otklanjanja nedostataka na elektroinstalacijama, potrebno ponovo dostaviti Protokol o
izvrSenom pregledu | ispitivanju elektriéne instalacije

Nakon zavrietka radova potreban detaljan izvjestaj nadzornog organa o zavrietku radova, te izjava
izvodata o zavrietku kompletnih radova

Il - NEDOSTATCI KOJE JE POTREBNO OTKLONITI

1. Potrebno zavrsiti radove na elektroinstalacijama koji su definisani glavnim projektom kao &to su:

a.  Ugradnja rasvjete, uti€nica i prekidaga

b. Razvodni ormar vanjske rasvjete, i vanjska rasvjeta

¢.  Otklanjanje ostatka gradilisne instalacije

d. Postavijanje razvodnih kutija na izvode koji se ugraduju direktno na uredaje

e. Postaviti upozorenja na osigurate koji ne smiju biti pod naponom do ugradnje opreme

f.  Kaoidruge radove koji su predvideni Glavnim projektom, a na terenu nisu izvedeni

2 Korigovati projekat izvedenog stanja, na natin kako slijedi;

a. Uskladiti stanje na terenu sa projektom izvedenog stanja s obzirom na to da isti odstupa od stanja
na terenu, kao $to su pozicije razvodnih ormara, broj izvoda, pozicija agregata, opis
izvedene/neizvedene rasvjete,uticnica, izvoda, slaba struja i slitho

b. Dodati nedostajuél tehnitki opis, koji treba da sadrii opisane izmjene u odnosu na glavni projekat

C. Nedostaju ovjere i potpisi odgovornog projektanta na svakom listu projekta, stoga je potrebno isto
i dodati

d. Imenovati odgovornog projektanta, obzirom da imenovanje istog nedostaje u projektu izvedenog
stanja

Sarajevo, 29.11.2021. god. odnio

ydipling.el




Pﬂpl- ing, sig i zop
lan Struéne komisije za zastite na radu I zastitu od poZara

Opéina Stari Grad

PREDMET: Izvjestaj o rezultatu tehni¢kog pregleda izvedenih radova izgradnje i izdavanja
upotrebne dozvole za poslovni objekat na mjestu porusenog hotela, te radove vanjskog uredenja
parcele na lokalitetu Vidikovac — Trebevig.

1ZVIESTAJ

Dana 19.11.2021.g, kao &lan Struéne komisije za obavljanje tehnitkog pregleda izvedenih radova
izgradnje i izdavanja upotrebne dozvole za poslovni objekat na mjestu porusenog hotela, te radove
vanjskog uredenja parcele na lokalitety Vidikovac — Trebevig, poceo sam sa radom uvidom u

PRILOZENA DOKUMENTACIJA

*  Urbanistitka saglasnost broj: UP-1-05-23-2798/18-1H od 26.10.2018. godine;

*  Odbrenja za gradenje za radove broj: UP-1-05-23-1844/19 od 27.05.20] 9. godine;

* Glavni projekat, izraden i ovjeren od strane Studio ARH d.o.o. Sarajevo od februara 2019,
godine;

* Finalni izvjestaj Komisije za reviziju Glavnog projekta uraden od strane Argentarija d.o.0,
Sarajevo od aprila 2019.godine;

* Glavni projekti su ovjereni od strane Argentarija d.o.o0. Sarajevo 01-04/1 9-aprila 2019
godine;

*  Zapisnik o pregledu projektne dokumentacije uraden od strane Zavoda za zaStitu na radu
Sarajevo, broj: 146/19 od 02.04.2019. godine;

* Potvrda kojom se potvrduje da su pri izradi investiciono — tehniéke dokumentacije za
izgradnju, primjenjene propisane mjere 1 normativi za Zastitu na rady u skladu sa Zakonom
I propisima donesenim na osnovuy Zakona, broj: 75/19 od 02.04.2019. godine;

* Potvrda kojom se potvrduje da su pri izradi investiciono ~— tehnigke dokumentacije za
izgradnju, primjenjene propisane mjere I normativi za Zastitu od poZara u skladu sa
Zakonom I propisima donesenim na osnovu Zakona, broj: 68/19 od 02.04.2019. godine;

* Elaborat primjenjeni mjetra zastite na radu uraden od strane Zavoda za zastitu na radu,
marta 2019.g,

¢ Elaborat primjenjeni mjetra zatite od poZara I eksplozije uraden od strane Zavoda za zaStitu
na radu, marta 2019.g. ; d

* Privremeni zbirni izvjestaj o izvr¥enoj reviziji faza Elaborat zatite na radu preliminarni
izvjestaj Glavnog projekta, uraden od strane DSC d.o.0. Sarajevo;

*  Privremeni zbirni izvjestaj o izvrienoj reviziji faza Elaborat zatite od poZara preliminarni
izvjestaj Glavnog projekta, uraden od strane DSC d.o.0. Sarajevo;

* Izvjestaj o periodiénom pregledu aparata za pocetno gaSenje poZara, uraden od strane
MAHER d.o.0. Sarajevo, broj: 3559/21 od 21.11.2021. godine;

* Zapisnik o provjeri I ispitivanju ispravnosti I funkcionalnosti hidrantske mree uraden od
strane Proving d.o.0. Sarajevo, broj: 4927/21 od 19.11.2021. godine;

* Potvrda o ispravnosti I funkcionalnosti hidrantske mreZe, uradena od strane Proving d.o.o.
Sarajevo, broj: 4927/21 od 19.11.2021. godine;

® Zapisnik o izvrienom ispitivanju ispravnosti I funkcionalnosti sistema za automatsko
otkrivanje I dojavu pozara, uraden od strane Vatrosistemi d.0.0. Sarajevo, broj: 16-11-
0322/21 od 03.06.2021. godine;

* Saglasnost Elektroprivrede, predhodna elektroenergetska saglasnost broj: 243643/19 od



05.03.2019. godine;

* Izvjestaj o izvréenom pregledu I ispitivanju elektriéne instalacije uraden od strane
Tehnoinspekt d.o.o. Sarajevo, broj: 16-11-0321/2] 0d 03.06.2021. godine;

* lzvjestaj o izvrienom pregledu i ispitivanju gromobranske instalacije I galvanske
povezanosti metalnih masa,uraden od strane Tehnoinspekt d.o.o. Sarajevo, broj: 11-835-1-2]
od 17.11.2021, godine;

* Projekati o liftovima uradeni od strane EURO PROST d.o.0. broj: 2410, 2411 2413 od
04/2020 koji sadtZe i Elaborate o sigurnosti na radu i zastite od poZara;

* Saglasnost Ekodimnjaéa d.o.o. Sarajevo broj: 13A-04/19 od 10.04.2019.g.

* Naknada za sklonistae broj: UP-1-05-23-1839/19-1H od 24.05.2019. godine;

* Izjava o zavr¥etku radova uraden od strane ILD.E.A. d.o.o. Sarajevo,

broj: 379-07/19 od 20.05 2021.godine;

* Izjava o zavrdetku radova uraden od strane I.D.E.A. d.o.o. Sarajevo,

broj: 379-07/19 od 02.11,2021. godine;

NEDOSTATCI

Izjava izvodada radova o kvalitety izvedenih radova — projekat lifta broj:
Izvjedtaj o pustanju lifta u funkciju od strane EURO PROST d.0.0. broj:
Upotrebna dozvola za lift na elektriéni pogon za prevoz osoba broj:
Elaborat izvedenog stanja zadtite od pozara I zastite na radu a na osnovu postojeéih
Elaborata (broj I datum Elaborata);
Da se otklone svi nedostatei navedeni u Reviziji faza Elaborata zaltite na radu I zastite od
poZara;
Ugraditi stabilni sistem za automatsko gaSenje pozara u kuhinji;
Ugraditi projektovani lift iz kuhinje prema prizemnju I spratu;
Po propisu postaviti javljade poZara I panik rasvjetu;
Po projektu Postaviti PP-aparate I oznake za iste;
Kompletirati hidrantske ormare sa pripadajuéom opremom;
Unutarnje stepenice po propisu zavrsiti;
Postaviti zastitnu ogradu sa vanjske strane prozora na spratu ili iste blokirati;
Vanjske hidrante rjesiti sa akcentom na suhi hidrant;
Ogradu na pristupnoj rampi zavriiti (prema krovu objekta);
Polomljena stakla na ogradi zamjeniti;
oSkove Zeljezne platforme na krovu objekta zastiti kako se nebi neko od posjetilaca
povrijedio;
Atest od agregata za rezervno napajanje elektriénom energijom;

* Zapisnik o pustanju u rad agregata za rezervno napajanje elektriénom energijom;
* Izjavu da je agregata za rezervno napajanje elektri¢nom energijomstoji u automatskom

reZimu;
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ZAKLJUCAK

Pregledom projektne dokumentacije, atestne dokumentacije te uvidajem na licu mjesta izvedenog
stanja predmetnog objekta, konstatujem slijedece: Da nisu ispunjeni propisi zastite na rady I zadtite
od poZara za navedeni objekat, te se objekat ne moZe tehnicki primiti i izdatj upotrebna dozvola za
poslovni objekat na mjestu porusenog hotela, te radove vanjskog uredenja paicele na lokalitetu
Vidikovac - Trebevié,

Sarajevo:30.11,202]. g




Stru¢na komisija za vrienje tehnitkog pregleda izvedenih radova
izgradnje poslovnog objekta na mjestu porudenog hotela, te radova
vanjskog uredenja parcele na lokalitety »Vidikovac-Trebevig¢”
Masinske instalacije

Na osnovu rjefenja Opéinskog natelnika, putem Slutbe za urbanizam Opéine Stari Grad Sarajevo
broj: UP-1-05-19-2258/21-IM od 11.11.2021. godine, formirana je Strugna komisija za vrienje tehnickog
pregleda izvedenih radova izgradnje poslovnog objekta na mjestu porusenog hotela, te radova vanjskog
uredenja parcele na lokalitety «Vidikovac-Trebevi¢”, u kojoj sam imenovan za &lana komisije za ma&inske
instalacije. Nakon izvrienog pregleda, podnosim slijeded;

IZVIESTA)

o tehnitkom pregledu maginskih instalacija

Komisija je izadla na lokaciju dana 19.11.2021. godine. Na licu mjesta je izvrila pregled investicione,
tehnicke, izvodatke, atestne i druge dokumentacije, te pregled izvedenih radova. U narednim danima je
pregledala i dopunjenu dokumentaciju.

Radu komisije za fazu maginskih radova, izmedu ostalih, prisustvovali su:

®  Predstavnik investitora: Amir Pandio

Gradska uprava Sarajevo
® Predstavnici izvodata radova: Fadila Sadikovi¢

Unigradnja d.o.o. Sarajevo

Amir Cehaji¢

Interclima d.o.o. Sarajevo
* Predstavnik nadzora radova: Damir Cavar,

I.D.E..A. d.0.0. Sarajevo

PREDMET TEHNICKOG PREGLEDA

Poslovni objekat na mjestu poru§enog*hotela, te radovi vanjskog uredenja parcele na lokalitetu
»Vidikovac-Trebevi¢, Opéina Stari Grad Sarajevo

f—

LOKACIIA
Zemljiste oznafeno kao k.&. broj 164/2 k.o. Trebevi¢ (novi premier), §o po starom premjeru
odgovara k.. broj 2008/10 k.o. Kijevo

I VRSTA GRADNJE
Cvrsta gradnja, armirano-betonska konstrukcija, samostojeci poslovni objekat.

IV INVESTITOR
Grad Sarajevo
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V' PROJEKTANT
Studio Arh d.o.0, Sarajevo

VI 1ZVODAC MASINSKIH RADOVA | INSTALACLIA
Unigradnja d.o.0. Sarajevo (glavni izvodat), Interclima d.o.o. Sarajevo (podizvodat za KGH opremu)
i Euro Prost d.0.0. Graganica (podizvodat za liftove)

VIl NADZORN! ORGAN
I.D.E.A. d.o.0. Sarajevo

VIl MASINSKE INSTALACIJE

Pregledom na licu mjesta ustanovljeno je da je izgradeni poslovni objekat na mjestu porudenog
hotela na lokalitety Vidikovac-Trebevi¢”, opremljen slijede¢im maginskim instalacijama i
sistemima:

Sistem grijanja i hladenja prostorija toplotnim pumpama zrak-voda toplotne snage 2x84, 1 kw,
odnosno 2x173,8 kW rashladne snage, vanjske ugradnje, radne temperature grijanja 50/45°C

suterenu se koristi inverter split klima uredaj.
Sistem ventilacije i djelimitnog hladenja objekta putem klima komora (Cetiri komore). Klima
komore se sastoje od filtera zraka (odvod i dovod zraka), ventilatora (odvod i dovod zraka),

automatske regulacije u zavisnosti od vanjske temperature zraka,

Napomena: odsisni ventilator i nape, kao i dovod zraka za kuhinju preko zasebne klima komore,
predvideni projektom, nisu instalirani jer ce to biti u domenu buduceg najamnika i korisnika
prostora. Prostor | otvori za njihovu instalaciju su pripremljeni.

Sistem hladenja specijalnih prostorija, za hladenje server sobe se koristi rashladna Jedinica
snage 14,6 kW, a za ostave rashladna Jedinica snage 5 kw, obje vanjske ugradnje i neovisne od
ostalih sistema.

Grijanje tople sanitarne vode se vrdi sistermom grijanja i hladenja prostorija, toplotnim
pumpama i dodatnim termoblokom snage 28 kW, kao i solarnim kolektorima. Solarni sistem
grijanja i pripreme tople sanitarne vode snage 17,57 kW sastoji se od solarnih kolektora,
solarne stanice u kotlovnici i spremnika tople sanitarne vode od 2.000 |.

Napomena: Instalacija solarnih kolektora snage 17.57 kW je projektom predvidena na

solarnog sistema, koji e, kada se stavi u funkciju, poveéati energetsku efikasnost objekta.
Unutradnji elektri¢ni osobni MRL Jift - bez masinske prostorije, za prevoz osoba i tereta od

voznog okna.
Unutradnji elektriéni osobni MRL lift — bez masinske prostorije, za prevoz osoba od suterena do
prvog sprata objekta, nosivostj 450 kg / 6 osoba, sa 3 stanice i 3 ulaza na istoj strani voznog
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- Unutradnji elektri¢ni osobni MRL lift — bez masinske prostorije, za prevoz osoba od suterena do
prvog sprata objekta, nosivosti 900 kg / 12 osoba, sa 3 stanice i 3 ulaza na istoj strani voznog
okna.

- Unutrasnji elektriéni osobni MRL lift - bez masinske prostorije, za prevoz osoba od suterena do
ravnog krova objekta, nosivosti 900 kg / 12 osoba, sa 4 stanice i 3+1 ulaza sa prolaznom
kabinom pod 90° voznog okna. Ovaj lift ujedno slui za izlazak invalidnih osoba na terasu koja
se nalazi na ravnom krowvy objekta i slufi kao vidikovac.

IX" INVESTICIONA | DRUGA TEHNICKA DOKUMENTACIJA | DOKAZI O KVALITETU 1ZVEDENIH RADOVA |
UGRADENOG MATERIALA

1. RjeSenje o odobrenju za gradenje, broj UP-1-05-23-1844/19-1H od 27.05.2019, godine, Opdina
Stari Grad Sarajevo, Sluzba za urbanizam.

2. Rjeienje o urbanisti¢koj saglasnosti, broj UP-1-05-23-2798/18-1H od 26.10.2018. godine,
Optina Stari Grad Sarajevo, Slugba za urbanizam.

3. Glavni projekat, matinske instalacije — knjiga 4, izraden od strane ,Studio ARH" d.o.0. Sa rajevo,
uraden februara 2019. godine, broj 01/19.
Projekat je ovjeren pefatom Opcine Stari Grad Sarajevo, broj UP-I-05-23-1844/19-1H od
27.05.2019. godine, kao dokaz da je u skladu sa rje3enjem o odobrenju za gradenje, kao i
pecatima Zavoda za zastitu na radu, broj 68/19 | 75/19 kao potvrda o izvrienom pregledu
tehni¢ke dokumentacije o primjeni mjera zadtite od pozara i eksplozije, kao i primjeni mjera
zaltite na radu u skladu sa Zakonom i propisima u skladu sa Zakonom, respektivno. Projekat je
takoder ovjeren i od strane firme »Argentaria“ d.o.o. Sarajevo, broj 01-04/19 od aprila 2019.
godine, kao dokaz o kontroli izrade projekta u skladu sa Zakonom o prostornom planiranju |
koristenju zemljista.

Projekat izvedenog stanja, knjiga 4,5 maginske instalacije, hidroinstalacije, izraden od strane
»Studio ARH d.o.0. Sarajevo, uraden maja 2021, godine, broj 09/21.

lzjava izvodaa radova +Unigradnja” d.o.o. Sarajevo o izvedenim radovima prema Ugovoru i
predmjeru i predratunu za izvodenje svih maginskih instalacija, broj 01-272-4/21 od
19.05.2021. godine.

Rjedenje o imenovanju koordinatora nadzora i nadzora po fazama ».D.E.A." d.0.0. Sarajevo,
broj 379a-07/19 od 29.07.2015. godine.

Izjava koordinatora nadzora i svih nadzora po fazama ,J.D.E..A." d.o.o. Sarajevo, o izvrienim
radovima prema pravosnaZnoj gradevinskoj dozvoli i glavnom projektu, broj 379-07/19 od
20.05.2021. godine.

Set izjava i zapisnika izdatih od strane izvodaca radova, , Interclima” d.o.0. Sarajevo
8. Ugovor o izvodenju radova izmedy ~Unigradnja“ d.o.o. Sarajevo, i ,Interclima® d.o.o.
Sarajevo, broj: 60-01/19 od 06.11.2019, godine,
b. Odluku o imenovanju rukovodioca gradilidta, broj: 102-02/20 od 28.04.2020. godine,
C. lzjava o izvedenim radovima prema ugovorima broj: 60-01/19 od 30.10.2019. godine i
broj: 13-01/20 od 17.06.2020. godine te u skladu sa projektno-tehnitkoj
dokumentaciji, bez broja od 19.05.2021. godine,
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d. Zapisnik o izvrsenoj tlatnoj probi za mre3u fan coll aparata, bez broja od 10.06.2020,

godine,

e. Zapisnik o izvrienoj tlatnoj probi za mre3u klima komora, bez broja od 13.06.2020,
godine,

f. Zapisnik o izvrienoj tlaénoj probi za mredu podnog grijanja, bez broja od 14.06.2020,
godine,

8. Zapisnik o izvrdenoj tlagnoj probi za mrefu radijatorskog grijanja, bez broja od
14.06.2020. godine.

Napomena: Priprema za funkcionalny probu, pustanje opreme u pogon, obuka i predaja
instalacija krajnjem korisniku ¢e se obaviti u narednim danima, obzirom da je isporuéilac
opreme bio prinuden na odgodu predvidenog termina radi zaraze osoblja virusom Covid-19,
Navedene aktivnosti ¢e se obaviti u &to skorije vriieme, a po njihovom okonéanju Zapisnik o
funkcionalnoj probi prilofiti ostatku dokumentacije projekta i dostaviti Komisiji za tehniiki
pregled na uvid.

Atesti i certifikati ugradene opreme | uredaja za: toplotne pumpe zrak-voda, termoblokove,
cirkulacione pumpe, spremnik tople vode, ekspanzioni modul, omekivat vode, radijatore,
kasetne i kanalske fan coil aparate, split sisteme, zraéne zavjese, sigurnosne i regulacione
ventile i ostale armature, cijevi, klima komore, filtere zraka, ventilatore, grijace i hladnjake
zraka, rekuperatorske jedinice, i automatske regulacije, kanale, zaklopke, termostate.

‘Projekat elektri¢nog osobnog MRL lifta — bez maginske prostorije, za prevoz osoba i tereta od

suterena do prizemlja objekta, nosivosti 1,125 kg / 15 osoba, sa 2 stanice i 2 ulaza na istoj strani
voznog okna, uraden od strane firme +Euro Prost” d.o.o. Gracanica, broj 2410 od 04/2020.
projekat je odobren i ovjeren od strane projektanta potpisom i nadzornog organa pe¢atom i
potpisom, bez broja i datuma ovjere.
Kao sastavni dio projektne dokumentacije, prilozeni su:

a. Rjedenje o odredivanju odgovornih projektanata za izradu projekta lifta, bez broja od

04/2020

b. Izjava odgovornih projektanata o primijenjenim propisima, bez broja od 04/2020

¢. Elaborat o sigurnosti na radu i zagtiti od poZara, bez broja od 04/2020
Ovaj projekat ima pod istim brojem 2410 i u verziji od 05/2020, bez ovjera, u kojem se nalazi
Izjava projektanta/izvodata radova 2a lift, firme ,,Euro Prost” d.o.o. Gracanica o pridriavanju
mjera i uslova iz Pravilnika o obaveznom atestiranju liftova na elektri¢ni pogon za vertikalni
prevoz osoba i tereta (SI. List RBiH br. 27/90), bez broja i datuma, kao i atesti i certifikati
ugradene opreme i uredaja za elektriéni lift: pogon, hvatacki uredaj, zabrava spratnih vrata i
Operatora automatskih vrata, regulator brzine, elasti¢ni odbojnik, nosivo Eelitno ufe i uge 2a
regulator brzine, vodilica - kabina, vodilica — kontrateg, izolacloni tepih.
Napomena: Dimenzije okna lifta u prizemlju projekta izvedenog stanja arhitekture objekta nisu
usagladene sa dimenzijama okna u ovom projektu.

Set certifikata, izvje$taja i dozvola za lift na elektriéni pogon za prevoz osoba i tereta izdatih od

strane inspekcijskog tijela za liftove »Tehnoinspekt” d.o.o. Sarajevo:

- Upotrebna dozvola za lift na elektricni Pogon za prevoz osoba i tereta, fabri¢kog broja
2020-2410 i identifikacijskog broja 12297, broj 0251/21 od 24.05.2021. godine, sa
izvjestajem o pregledu i ispitivanju lifta br. IILE-P5036/21 od 24.05.2021. gadine

- Certifikat za lift na elektri¢ni pogon za prevoz osoba | tereta, identifikacijskog broja 12297,
0 uskladenosti sa Naredbom o sigurnosti liftova (SI. Glasnik BiH br. 99-12) i BAS EN 81-
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20:2015 Sigurnoshim pravilima za konstrukgiju i ugradnju liftova, broj 09-LE 2330-21 od
24.05.2021. godine.

5. Projekat elektricnog osobnog MRL lifta ~ bez maginske prostorije, za prevoz osoba od suterena
do prvog sprata objekta, nosivosti 450 kg / 6 osoba, sa 3 stanice i 3 ulaza na istoj strani voznog
okna, uraden od strane firme »Euro Prost” d.0.0. Gracanica, broj 2411 od 04/2020. projekat je
odobren i ovjeren od strane projektanta potpisom i nadzornog organa petatom i potpisom,
bez broja i datuma ovjere.

Kao sastavni dio projektne dokumentacije, prilozeni su:

a. Rjesenje o odredivanju odgovornih projektanata za izradu projekta lifta, bez broja od

04/2020

b. lzjava odgovornih projektanata o primijenjenim propisima, bez broja od 04/2020

¢. Elaborat o sigurnosti na rady i zaZtiti od poZara, bez broja od 04/2020
Ovaj projekat ima pod istim brojem 2411 iu verziji od 05/2020, bez ovjera, u kojem se nalazi
Izjava projektanta/izvodata radova za lift, firme ,,Euro Prost” d.o.o. Gratanica o pridrzavanju
mjera i uslova iz Pravilnika o obaveznom_ atestiranju liftova na elektri¢ni pogon za vertikalni
prevoz osoba i tereta (Sl List RBiH br. 27/90), bez broja i datuma, kao i atesti i certifikati
ugradene opreme i uredaja za elektriéni lift: pogon, hvatacki uredaj, zabrava spratnih vrata i
operatora automatskih vrata, regulator brzine, elasti¢ni odbojnik, nosivo teli¢no uZe i ude za
regulator brzine, vodilica — kabina, vodilica - kontrateg, izolacioni tepih.
Napomena: Dimenzije okna lifta u svim etaZama projekta izvedenog stanja arhitekture objekta
nisu usaglasene sa dimenzijama okna u ovom projektu.
Napomena: Upotrebna dozvola sa izvjeStajem o pregledu i ispitivanju lifta te certifikat za lift
broj 2411, izdati od strane inspekcijskog tijela za liftove nisu prezentirani Komisiji za tehniki
pregled.

6. Projekat elektri¢nog osobnog MRL lifta — bez maginske prostorije, za prevoz osoba od suterena
do prvog sprata objekta, nosivosti 900 kg /12 osoba, sa 3 stanice | 3 ulaza na istoj strani voznog
okna, uraden od strane firme »Euro Prost” d.o.o. Gratanica, broj 2412 od 06/2020, bez ovjera.
Kao sastavni dio projektne dokumentacije, prilozeni su:

a. RjeSenje o odredivanju odgovornih projektanata za izradu projekta lifta, bez broja od
06/2020
b. Izjava odgovornih projektanata o primijenjenim propisima, bez broja od 06/2020
c. Elaborat o sigurnosti na radu i zattiti od poZara, bez broja od 06/2020
U projektu se nalazi Izjava projektanta/izvodata radova za lift, firme ,Euro Prost” d.o.o.
Gratanica o pridrzavanju mjera i uslova iz Pravilnika o obaveznom atestiranju liftova na
elektriéni pogon za vertikalni prevoz osoba i tereta (SI. List RBIH br. 27/90 , bez broja i datuma,

zabrava spratnih vrata i operatora automatskih vrata, regulator brzine, elastitni odbojnik,
nosivo Celi¢no uZe i uZe za regulator brzine, vodilica ~ kabina, vodilica — kontrateg, izolacioni
tepih.

Napomena: Upotrebna dozvola sa izvieStajem o pregledu i ispitivanju lifta te certifikat za lift
broj 2412, izdati od strane inspekcijskog tijela za liftove nisu prezentirani Komisiji za tehnitki
pregled.

7. Projekat elektri¢nog osobnog MRL lifta — bez maginske prostorije, za prevoz osoba od suterena

do prvog sprata objekta, nosivosti 900 kg / 12 osoba, sa 4 stanice | 3+1 ulaza sa prolaznom
kabinom pod 90° voznog okna, uraden od strane firme »Euro Prost” d.o.o. Gracanica, broj 2413
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od 04/2020. projekat je odobren i ovjeren od strane projektanta potpisom i nadzornog organa
pecatom i potpisom, bez broja i datuma ovjere.
Kao sastavni dio projektne dokumentacije, prilogeni su:

a.  RjeSenje o odredivanju odgovornih projektanata za izradu projekta lifta, bez broja od

04/2020

b. Izjava odgovornih projektanata o primijenjenim propisima, bez broja od 04/2020

c. Elaborat o sigurnosti na radu i zatiti od poiara, bez broja od 04/2020
Ovaj projekat ima pod istim brojem 2413 | u verziji od 07/2020, bez ovjera, u kojem se nalazi
Izjava projektanta/izvodata radova za lift, firme ,Euro Prost” d.o.0. Gratanica o pridrzavanju
mjera i uslova iz Pravilnika o0 obaveznom atestiranju liftova na elektriéni pogon za vertikalni
prevoz osoba i tereta (SI. List RBiH br. 27/90), bez broja i datuma, kao i atestj | certifikati
ugradene opreme i uredaja za elektri¢ni lift: pogon, hvatacki uredaj, zabrava spratnih vrata i
Operatora automatskih vrata, regulator brzine, elasti¢ni odbojnik, nosivo geli¢no ufe i uje 23
regulator brzine, vodilica — kabina, vodilica - kontrateg, izolacioni tepih.
Napomena: Upotrebna dozvola sa izvjedtajem o pregledu i ispitivanju lifta te certifikat za lift
broj 2413, izdati od strane inspekcijskog tijela za liftove nisu prezentirani Komisiji za tehnigki
pregled.

X PREGLED | OCJENA KVALITETA IZVEDENIH RADOVA

Kao ¢lan komisije za matinske instalacije konstatujem da su izveden; radovi masinskih instalacija, na
izgradnji poslovnog objekta na mjestu porusenog hotela na lokalitetu Vidikovac-Trebevic, Opéina Stari
Grad Sarajevo uradeni u skladu sa urbanistickom dozvolom, gradevinskom dozvolom, tehnitkom
dokumentacijom te Zakonom o gradenju (Sl.novine FBiH 55/02), osim instalacije solarnih kolektora za
pripremu tople sanitarne vode. Obzirom da solarni sistem grijanja i pripreme tople sanitarne vode nije
primarni, njegova instalacija i pustanje u funkciju moze se izvriiti nhaknadno, kad se za to steknu potrebni
uslovi. Instalirani sistem i oprema za pripremu tople sanitarne vode su funkcionaino dovoljni 2a zadovoljenje
potreba objekta, a stavijanjem u funkciju predvidenog solarnog sistema ¢e povecati energetsku efikasnost
objekta. U odnosu na Glavni projekat, doslo je do izmjene jaine termobloka za vrino opteredenje u sistemu
grijanja i hladenja prostorija toplotnim pumpama zrak-voda, koja je sa 259 kw smanjena na 120 kW, to je
odobreno od strane projektanta i uobzireno u izvedbenom projektu,

Xl PRIMJEDBE | NEDOSTACI

1. Za sistem grijanja i hladenja prostorija toplotnim pumpama zrak-voda, potrebno je izvréiti
funkcionalnu probu sistema, i napraviti zapisnik o istoj.

2. Zalift broj 2412 potrebno je dati na uvid projekat odobren od strane projektanta i nadzora radova,
kao 3to su to projekti za liftove 2410, 24111 2413,

3. Za lift broj 2411, u skladu sa propisima o sigurnosti liftova, potrebno je lavrditi ispitivanje lifta, te
izdati certifikat i upotrebnu dozvolu sa izvjeStajem o pregledu od strane inspekcifskog tijela za
liftove.

4. Za lift broj 2412, u skladu sa propisima o sigurnosti liftova, potrebno je izvriiti ispitivanje lifta, te
izdati certifikat i upotrebnu dozvolu sa izvjedtajem o pregledu od strane inspekcijskog tijela za
liftove,

5. Za lift broj 2413, u skladu sa propisima o sigurnosti liftova, potrebno je izvrsiti ispitivanje lifta, te
izdati certifikat i upotrebnu dozvolu sa izvjeStajem o pregledu od strane inspekcijskog tijela za
liftove.

6. Potrebno je usaglasiti projekat izvedenog stanja arhitekture objekta sa projektima liftova 2410 i
2411 u smislu dimenzija za okna navedenih liftova,

Sve navedeno potrebno dostaviti Komisiji za tehnicki pregled na uvid.
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Xl MISUENIE

Na osnovu naprijed navedenog, a u smislu &ana 119. Zakona o prostornom uredenju {Slufbene novine
Kantona Sarajevo br. 24/17) i &lana 200. Zakona 0 upravnom postupku (SluZbene novine F BiH br. 2/98 i
48/99), te pregledom gore navedene dokumentacije kao i pregledom izvedenih radova, utvrden je kvalitet
izvedenih radova, ugradenih materijala i opreme, a sve prema projektnoj dokumentaciji kao i prema
priloZenim potvrdama, izvjeStajima, zapisnicima i atestima.

Prije davanja upotrebne dozvole potrebno je otkloniti primjedbe i nedostatke iz tatke XI za navedeni
poslovni objekat na mjestu porudenog hotela na lokalitetu »Vidikovac-Trebevi¢”, Optina Stari Grad
Sarajevo.

Napomena:

- Originalna investiciona, atestna i druga dokumentacija vracena je investitoru kod kojih se nalazi na
Euvanju.

Sarajevo, 29.11.2021. godine
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!arajevo

OPCINA STARI GRAD SARAJEVO
SluZba za urbanizam
- Komisiji za tehnigki pregled -

RjeSenjem Sluzbe za urbanizam Op¢ine Stari Grad Sarajevo broj: UP-1-05-19-2258/21-1H
od 11.11.2021.godine, odredena sam za ¢lana komisije tehnickog pregleda izvedenih radova
izgradnje poslovnog objekta na mjestu porulenog hotela, te radova vanjskog uredenja parcele na
lokalitetu »Vidikovac-Trebevi¢™.

Dana 19.11.2021. godine, izvidila sam uvid na terenu kao i projektnu  dokumentaciju

izvedenih radova pa dajem slijedeéi : . |
NALAZ

- Izvedeni radovi su na zemljistu oznadenom kao k.&. 164/2 K.o. Trebevié (novi premjer) 3to
po starom premjeru odgovara k.&. 2008/10 i 2008/10PG K.o. Kijevo.
- Dimenzije objekta prema lokaciji objekta broj: UP-1-05-23-2798/ 18 0d 26.10.2018. godine
- Uvidom na terenu kao i prilozenoj dokumentaciji konstatujem da je stranka izvela radove
prema urbanistitkoj saglasnosti broj: UP-1-05-23-2798/18-1H od 26.10.2018. godine, lokaciji
objekta broj: UP-1-05-23-2798/18 od 26.10.2018. godine i odobrenju za gradenje broj: UP--05-
23-1844/19-1H od 27.05.2019. godine, izdatih od Sluzbe za urbanizam, Opéina Stari Grad.

MISLJENJE

Predlazem Sluzbi za urbanizam da izda upotrebnu dozvolu za izvedene radove
izgradnje poslovnog objekta na mjestu porufenog hotela, te radova vanjskog uredenja
parcele na lokalitetu » Yidikovac-Trebevié”,

Napomena: Prije izdavanja upotrebne dozvole dopuniti odobrenje za gradenje sa parcelom
oznaenom kao k.& 2008/10PG K.o.Kijevo.

Sarajevo, 26.11.2021. godine.

Clan komisije za lokaciju:




